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Настоящий Регламент регулирует взаимодействие Участников оптового рынка, ФСК, СО и АТС при сборе, обработке и передаче данных коммерческого учета для проведения расчетов на оптовом рынке электрической энергии (мощности) (далее – ОРЭ) в период до момента приведения всех систем учета в соответствие с техническими требованиями к коммерческому учету ОРЭ, утверждаемыми АТС.
Организация коммерческого учета на ОРЭ переходного периода регулируется Правилами оптового рынка переходного периода, Договором о присоединении к торговой системе и прилагаемыми к нему Регламентами  оптового рынка, а также «Соглашениями об информационном обмене, порядке расчета и согласования почасовых значений сальдо перетоков по точкам поставки по границам балансовой принадлежности» (далее - Соглашения), заключаемыми между Участниками оптового рынка, а также между Участниками оптового рынка и сетевыми компаниями. Положения и требования, относящиеся к сфере применения АИИС в коммерческом учета на ОРЭ (в том числе  технические требования к ним, процедуры установления соответствия техническим требованиям, порядок модернизации, проведения испытаний, проверок, эксплуатации) устанавливаются Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка и распространяются на всех участников оптового рынка и ФСК.
1 Предмет Регламента

Настоящий Регламент определяет:

· порядок взаимоотношений Участников в сфере коммерческого учета на ОРЭ переходного периода, в том числе порядок использования ими средств измерений;

· порядок сбора результатов измерений, формирования и согласования величин фактических объемов производства и потребления, передачи и распределения электрической энергии между Участниками оптового рынка, а также между Участниками оптового рынка  и  ФСК;
· требования к предоставлению согласованных величин фактических объемов электроэнергии для обеспечения проведения финансовых расчетов АТС.

2 Сфера действия

Положения данного Регламента распространяются на всех Участников оптового рынка электроэнергии ценовых и неценовых зон ОРЭ, ФСК, СО  и АТС, а также на процедуры коммерческого учета при осуществлении экспортно-импортных операций.
3 Общие принципы организации коммерческого учета на ОРЭ

3.1. Участники оптового рынка между собой, а также Участники оптового рынка и ФСК по смежным сечениям, а так же сечениям учета заключают Соглашения, которые являются основой обеспечения функционирования системы коммерческого учета произведенной (потребленной) электроэнергии на ОРЭ и регулируют процедуру учета, порядка расчета и согласования количества переданной (полученной) электроэнергии.
Настоящий Регламент определяет требования к указанным Соглашениям.

В случае наличия сечения между двумя группами точек поставки потребления, зарегистрированными в отношении одного участника оптового рынка (далее – внутреннее сечение), Соглашение не оформляется, а необходимыми условиями обеспечения коммерческого учета сальдо перетоков электроэнергии в таком сечении  является выполнение Участником требований пп. 5.3 и 7.4 настоящего Регламента.

3.2. Наличие Соглашений является обязательным для обеспечения соответствия требованиям в отношении коммерческого учета, предъявляемым к Участникам оптового рынка и ФСК в соответствии с Правилами оптового рынка электроэнергии переходного периода.

В случае наличия внутреннего сечения, обязательными техническими требованиям в отношении коммерческого учета является выполнение  пп. 5.3 и 7.4 настоящего Регламента.
3.3. Смежные участники ОРЭ (Участники ОРЭ и ФСК) обязаны оформить Перечни средств измерений для целей коммерческого учета по точкам поставки в сечении (далее – Перечни средств измерений), которые  подлежат согласованию с СО и АТС и оформляются в качестве приложения к Соглашениям. На каждое сечение оформляется отдельный Перечень средств измерений. Допускается оформление в едином документе нескольких сечений при условии четкого соотнесения точек поставки каждому описываемому сечению.
3.4. Участники ОРЭ, выступающие в качестве поставщиков, обязаны оформить Перечни средств измерений для целей коммерческого учета по точкам поставки по генерации и  согласовывать их  с СО и АТС. 
3.5. Основой для расчетов стоимости электроэнергии для участников ОРЭ являются данные коммерческого учета, содержащиеся в  актах учета (оборота) по генерации, отражающие почасовые суммарные величины  произведенной электроэнергии по всем группам точек поставки генерации, а также данные, содержащиеся в актах учета (оборота) по потреблению и отражающие почасовые величины потребленной электроэнергии на ОРЭ. Приложениями к актам учета оборота по потреблению участников ОРЭ являются акты учета перетоков между смежными участниками оптового рынка (Участниками оптового рынка и ФСК). Порядок формирования и предоставления актов учета (оборота) по генерации и потреблению, а также актов учета перетоков устанавливается настоящим Регламентом.

3.6. Основой для расчета стоимости объёмов электрической энергии, покупаемой ФСК с целью компенсации потерь в электрических сетях, является:

· объём фактических потерь электроэнергии в сетях ФСК (отдельно по каждой ценовой и неценовой зоне);

·  величины фактических отпусков электрической энергии (в сальдированном выражении) из электрических сетей, принадлежащих ФСК на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании по сечениям с Участниками ОРЭ, оплачивающих услуги по передаче электрической энергии в ЕНЭС в части оплаты потерь в соответствии с пп. 3.12 и 3.13 Регламента допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение №1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), сформированные на основании данных коммерческого учета за отчетный месяц  и сгруппированные по территориям субъектов Российской Федерации по сечениям с ФСК.
В случае изменения порядка расчета стоимости электрической энергии, покупаемой ФСК на оптовом рынке, при условии, что этот порядок изменяется не с 1 числа месяца. определение объемов фактических потерь и суммарных величин фактических отпусков электроэнергии осуществляется отдельно за интервал до изменения и после изменения порядка расчета стоимости.

Определение объемов фактических потерь и величин фактических отпусков электроэнергии в этом случае осуществляется следующим образом:

· объемы фактических потерь электроэнергии ФСК до изменения и после изменения порядка расчета стоимости определяется отдельно по каждой  ценовой и неценовой зонам как сумма часовых значений сальдо перетоков электроэнергии за временной интервал до (после) изменения, определяемых в отношении точек, расположенных на границах балансовой принадлежности на элементах электрооборудования, находящимся у ФСК на праве собственности,  либо на ином, предусмотренном Федеральными законами основании, с учетом сальдо перетоков электроэнергии в сечениях  экспорта-импорта и сальдо перетоков электроэнергии между ценовыми и неценовыми зонами;

· объем суммарных величин фактических отпусков за каждый интервал времени до изменения и после изменения порядка расчета стоимости формируется как сумма почасовых значений электроэнергии по соответствующим сальдо перетокам в соответствии с числом часов каждого интервала времени.

Сумма значений объемов фактических потерь и объемов суммарных величин фактических отпусков за интервалы времени до изменения и после изменения порядка расчета стоимости, должна соответствовать  значениям, полученным за весь отчетный месяц в соответствии с положениями настоящего Регламента.
3.7. Участники оптового рынка между собой, а также Участники оптового рынка и ФСК по смежным сечениям (сечениям учета) обязаны согласовывать акты учета перетоков с указанием фактических величин сальдо перетоков по сечениям в соответствии с заключенными Соглашениями. Акты учета перетоков между смежными участниками ОРЭ по точкам поставки, расположенным на элементах электрооборудования, находящимся у ФСК в доверительном управлении либо на ином предусмотренном федеральными законами основании (сети МСК), дополнительно должны быть согласованы ФСК в части суммарных за отчетный месяц величин сальдо перетоков электроэнергии. 

Для внутренних сечений акты учета перетоков оформляются с подписью одного Участника ОРЭ.

3.8. Участники оптового рынка, имеющие зарегистрированные ГТП генерации, обязаны согласовывать акты оборота по генерации в отношении произведенной электроэнергии с СО.

3.9. ГАЭС обязаны согласовывать величины электроэнергии, измеренные на выводах генераторов и отраженные в актах оборота, в отношении выработанной (в генераторном режиме) и потребленной (в двигательном режиме) (далее акты оборота ГАЭС) с СО.

3.10. Указанные в данном пункте акты оборота по генерации Участников оптового рынка – поставщиков электроэнергии, а также акты оборота генерации ГАЭС являются основанием для определения почасовых величин произведенной или потребленной генератором (ми) ГАЭС в двигательном режиме электроэнергии.

3.11. Поставщики электроэнергии, не имеющие зарегистрированной ГТП потребления, направляют согласованные СО акты оборота в отношении произведенной  электроэнергии смежным энергосбытовым компаниям, образованным в результате реформирования АО-энерго, с которыми у указанных поставщиков заключены договоры энергоснабжения на розничном рынке. Указанные в актах оборота в отношении произведенной электроэнергии величины, используются энергосбытовыми компаниями при формировании их актов оборота потребления. 

3.12. Непредставление в АТС согласованных актов оборота по генерации и (или) согласованных почасовых актов перетоков и (или) согласованных интегральных актов учета перетоков, либо нарушение условий передачи данных от АИИС по внутреннему сечению, означает безусловное согласие Участников оптового рынка и ФСК на использование АТС замещающей информации для определения фактических объемов произведенной (потребленной) электроэнергии.

3.13. Замещающая информация используется только в отношении данных по группам точек поставки, по которым не поступили согласованные акты учета перетоков, акты оборота в отношении произведенной электроэнергии, акты оборота ГАЭС в отношении произведенной или потребленной генератором (ми) в двигательном режиме электроэнергии ГАЭС или согласованные интегральные акты учета перетоков по сечению учета между ФСК и АО-энерго (энергосбытовые компании, образованные в результате реформирования АО-энерго) (далее - АО-энерго(ЭСК)).

3.14. При осуществлении коммерческого учета в отношении экспортно-импортных операций фактические почасовые объемы сальдо перетоков по каждому сечению экспорта-импорта  определяются Держателем договоров о параллельной работе как сумма почасовых величин электроэнергии, отраженных  в согласованных в соответствии с требованиями настоящего Регламента  актах перетоков. При этом данные коммерческого учета представляются с учетом времени той ценовой зоны, к которой отнесено сечение экспорта-импорта.
3.15. Изменения состава средств измерений, используемых в целях коммерческого учета электроэнергии по точкам поставки на границах балансовой принадлежности смежных участников  оптового рынка (Участников оптового рынка и ФСК), а также  изменения состава точек поставки должны отражаться в Соглашениях, перечнях средств измерений и Актах о согласовании алгоритмов расчета сальдо перетоков в сечении, а для внутренних сечений – в перечнях средств измерений, Актах о согласовании алгоритмов расчета сальдо перетоков и в МВИ. Риски наступления неблагоприятных последствий, вызванных невнесением и/или несвоевременным внесением указанных изменений в Соглашения и/или в Перечни средств измерений в точках учета, лежат на  Участниках оптового рынка и/или ФСК.  

4 Субъекты отношений в сфере коммерческого учета.

4.1 К субъектам отношений в сфере коммерческого учета относятся:

· АТС;

· СО;

· ФСК;

· Участники оптового рынка электроэнергии.
4.2  АТС:

· определяет группы точек поставки, в отношении которых организуется учет фактических значений величин производства и потребления электрической энергии; производит прием и обработку значений физических величин электроэнергии, используемых при проведении финансовых расчетов на ОРЭ;

· утверждает технические требования к АИИС Участников оптового рынка электроэнергии;

· утверждает порядок установления соответствия АИИС требованиям ОРЭ и класса качества;

· проверяет соответствие Соглашений между смежными участниками ОРЭ (Участниками ОРЭ и ФСК) субъектами требованиям настоящего Регламента, осуществляет их регистрацию  и ведет реестр заключенных Соглашений;

· предоставляет АО-Энерго(ЭСК) информацию о фактических объемах почасового потребления электроэнергии -Участниками оптового рынка, в отношении которых не принято балансового решения и приобретающие часть объема своего планируемого потребления электрической энергии (мощности) на розничном рынке;

· участвует в процессе согласования с СО предоставляемых Участниками оптового рынка Перечней средствах измерений по группам точек поставки генерации и смежным сечениям;

· принимает и обрабатывает данные о почасовых величин сальдо перетоков между смежными участниками оптового рынка (Участниками оптового рынка и ФСК), указываемых в почасовых актах учета перетоков, а также суммарные за месяц данные, указываемые Участниками оптового рынка и ФСК в интегральных актах сальдо перетоков по сечениям учета (смежным сечениям);

· принимает и обрабатывает акты оборота в отношении объемов  электроэнергии, потребленной Участниками оптового рынка и ФСК; 

· принимает и обрабатывает согласованные поставщиками  электроэнергии с  СО акты оборота в отношении объемов произведенной электроэнергии;
· принимает от СО оперативные данные, используемые в качестве замещающей информации в отношении смежных сечений и ГТП, по которым Участниками оптового рынка (Участником оптового рынка и ФСК) не были предоставлены согласованные акты перетоков или акты оборота генерации.

4.3  СО:
· согласует совместно с АТС предоставляемые Участниками оптового рынка Перечни средств измерений;

· определяет источник замещающих данных в отношении смежных сечений Участников ОРЭ (участников ОРЭ и ФСК), а также в отношении ГТП генерации поставщиков ОРЭ;

· согласует предоставленные энергоснабжающими организациями акты оборота в отношении производства электрической энергии электростанциями, принадлежащими энергоснабжающей организации;

· согласует предоставленные поставщиками электроэнергии акты оборота в отношении ГТП генерации;

· проводит сбор, хранение и передачу в АТС по мере поступления запросов технической информации, позволяющей провести оценку достоверности данных коммерческого учета Участников оптового рынка;

· ежедневно передает в АТС оперативную информацию об ожидаемых результатах коммерческого учета Участников  оптового рынка и  ФСК  для возможного использования в качестве замещающей информации.
4.4  Участники  оптового рынка  и ФСК:
· согласуют со всеми смежными участниками оптового рынка и (или) ФСК, Системным оператором и АТС Перечни  средств измерений;

· заключают со всеми смежными субъектами Соглашения;

· согласовывают со смежными участниками оптового рынка и (или) ФСК  Акты учета перетоков в порядке и в сроки, предусмотренные Соглашениями;

· согласовывают с СО акты оборота по генерации в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом;

· предоставляют в АТС и региональные филиалы ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» (РДУ) Акты оборота, приложениями к которым являются Акты учета перетоков и интегральные акты учета перетоков, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.
5 Выбор и согласование состава приборов учета 

5.1 Выбор средств измерений, используемых в целях коммерческого учета, в  точках поставки, и алгоритмы приведения результатов измерений от точек измерения к значению учетного показателя в точках поставки осуществляется смежными участниками оптового рынка (Участниками оптового рынка и ФСК) по взаимному согласованию в соответствии с Методикой выбора измерительных приборов для коммерческого учета на оптовом рынке электроэнергии и порядком заполнения перечней средств измерений (Приложение 3). 
5.2 Выбор средств измерений, используемых в целях коммерческого учета произведенной электроэнергии, и алгоритмов приведения результатов измерений от точек измерения к значению учетного показателя в точках поставки генерации по каждой электростанции осуществляется в соответствии с Методикой выбора  измерительных приборов для коммерческого учета на оптовом рынке электроэнергии и порядком заполнения перечней средств измерений (Приложение 3) Участниками оптового рынка, выступающими в качестве поставщиков.
5.3 Для внутренних сечений устанавливаются следующие требования к формированию отчетных данных коммерческого учета:
· средства измерений, обеспечивающие измерения электроэнергии во всех точках поставки, входящих в указанное сечение, должны быть включены в АИИС;

· АИИС должна иметь действующий в пределах текущего и следующего отчетного периода «Акт о соответствии системы коммерческого учета техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности»;

· измерения по сечению выполняются в соответствии с аттестованной в установленном законодательством РФ порядке МВИ;

· для сечения должен быть оформлен в соответствии с Приложением 5 к настоящему Регламенту «Акт согласования алгоритма расчета величины  сальдо перетока в сечении»;

· для сечения должен быть оформлен в соответствии с требованием настоящего Регламента Перечень средств измерений в части формирования замещающей информации о величине  сальдо перетока по внутреннему  сечению системным оператором; 

· средства измерений, используемые при определении величин почасовых сальдо перетоков, а также перечень точек поставки и алгоритмы расчета величин сальдо перетоков устанавливаются в Приложении 5, оформляемым Участником ОРЭ и АТС.

Указанные требования до 31.12.2006 г. не действуют для энергосбытовых компаний, у которых в отношении одной ГТП установлено более одного тарифа на электрическую энергию на оптовом рынке электроэнергии.  
6 Требования к соглашениям об информационном обмене и процедура их оформления

6.1. Соглашения заключаются смежными участниками оптового рынка (Участниками оптового рынка и ФСК) и подлежат обязательной регистрации в АТС.
Порядок урегулирования разногласий, возникающих между смежными участниками оптового рынка (Участниками оптового рынка и ФСК) при согласовании актов учета перетоков определяется в Соглашениях

Риски наступления неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием регистрации в АТС Соглашений, несут Участники оптового рынка (Участники оптового рынка и ФСК). 

6.2. Смежные АО-энерго(ЭСК) и Участник оптового рынка, в отношении которого не было принято балансовое решение и приобретающие часть объема своего планируемого потребления электрической энергии (мощности) на розничном рынке, вправе урегулировать вопросы информационного обмена в рамках договора энергоснабжения (дополнительного соглашения к нему) в случае, если он отвечает требованиям, предъявленным к Соглашению, установленным настоящим Регламентом.

6.3.  Участник оптового рынка электроэнергии обязуется включить в Соглашение и/или в Дополнительное соглашение к Договору энергоснабжения нижеследующие условия:

· обязательство не осуществлять демонтаж и/или замену средства (системы) измерений смежного субъекта на средство (систему) измерений более низкого класса точности; 

· о предварительном согласовании с собственником или иным законным владельцем средства (системы) измерений демонтажа и/или заменены указанных средств (систем) измерений, при условии их замены на средства измерений более высокого класса точности;
· о компенсации стоимости демонтированных и/или замененных средств (систем) измерений.
6.4.  В Соглашениях должна быть определена взаимная ответственность смежных участников оптового рынка за организацию эксплуатации измерительных приборов, используемых в целях коммерческого учета. 

В случае несоблюдения одним из Участников оптового рынка требований Соглашения в части эксплуатации измерительных приборов, возмещение финансовых последствий, возникших из-за нарушений в работе измерительного комплекса или предоставления недостоверных данных, урегулируются  в соответствии с установленным Соглашением порядком.
6.5.  Соглашения оформляют: 

6.5.1. смежные участники оптового рынка электроэнергии в отношении сечений, охватывающих все точки поставки, расположенные на элементах электрооборудования, принадлежащих на праве собственности либо ином законном основании Участникам оптового рынка (либо лицам, в отношении которых Участники оптового рынка осуществляют деятельность на ОРЭ);

6.5.2. смежные участники оптового рынка электроэнергии в отношении сечений, охватывающих все точки поставки, расположенным на элементах электрооборудования, принадлежащих на праве собственности либо ином законном основании ФСК (МСК). При этом для сечений АО-энерго (ЭСК) – потребитель оптового рынка и АО-энерго (ЭСК) – поставщик оптового рынка Соглашения дополнительно оформляются третьим участником соглашения – ФСК; 

6.5.3. Участники оптового рынка и ФСК по точкам поставки Участников оптового рынка, расположенным на границе балансовой принадлежности сетей, принадлежащих ФСК на праве собственности;

6.5.4. АО-энерго (ЭСК) и ФСК  - по сечениям учета.
6.6. Требования к Соглашениям об информационном обмене.
6.6.1 Соглашения, указанные в п.п. 6.5.1 и 6.5.3 настоящего Регламента, должны содержать в себе:

· описание имеющихся средств учета количества электроэнергии, принятой/переданной по точкам поставки Участников оптового рынка, с определением основных, резервных и контрольных измерительных приборов;

· описание алгоритмов вычисления фактических величин электроэнергии в точках поставки на основании полученных результатов измерений (в т.ч. в случае использования в качестве приборов учета интегральных счетчиков и датчиков телеметрии) с учетом потерь электроэнергии от мест установки измерительных приборов коммерческого учета до границ балансовой принадлежности (точек поставки);

· описание схемы сбора и передачи информации и формат обмена информацией между Участниками оптового рынка или Участниками оптового рынка и ФСК;

· требования к обеспечению конфиденциальности  информации;

· порядок согласования (по договоренности сторон) в любой кратный суткам промежуток времени оперативных данных о почасовых величинах сальдо перетоков электроэнергии; 

· порядок согласования отчетных данных после завершения отчетного периода и порядок оформления актов учета перетоков электроэнергии;

· взаимное согласие смежных участников оптового рынка на использование АТС замещающей информации о величине перетока в точках поставки, по которым Участникам не удалось согласовать фактические величины сальдо перетоков в установленный настоящим Регламентом период времени;

· обязанность ФСК или Участника оптового рынка – собственника или иного законного владельца объекта недвижимости, на котором находятся (располагаются) средства (системы) измерений, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании поставщику (покупателю) электрической энергии (Участнику оптового рынка) – возместить последнему убытки, причиненные нарушением условий, указанных п. 6.3 настоящего Регламента.

6.6.2. Соглашения, указанные в п. 6.5.2 настоящего Регламента, должны содержать в себе:

· описание имеющихся средств учета количества электроэнергии, принятой/переданной в точках поставки Участников оптового рынка, с определением основных, резервных и контрольных измерительных приборов;

· описание алгоритмов вычисления фактических величин электроэнергии в точках поставки на основании полученных результатов измерений (в т.ч. в случае использования в качестве приборов учета интегральных счетчиков и датчиков телеметрии) с учетом потерь электроэнергии от мест установки измерительных приборов коммерческого учета до границ балансовой принадлежности (точек поставки);

· описание схемы сбора и передачи информации и формат обмена информацией между Участниками оптового рынка;

· требования к обеспечению конфиденциальности  информации;

· порядок ежедневного (или по согласованию сторон в иной, кратный суткам, промежуток времени в течение расчетного периода)  согласования оперативных данных о почасовых величинах сальдо перетоков электроэнергии; 

· порядок согласования отчетных данных после завершения отчетного периода и порядок оформления актов учета перетоков электроэнергии;

· порядок формирования интегрального акта по смежному сечению  и согласованию его Участниками оптового рынка и ФСК;

· взаимное согласие смежных участников оптового рынка на использование АТС замещающей информации о величине перетока в точках поставки, по которым Участникам не удалось согласовать фактические величины сальдо перетоков в установленный настоящим Регламентом период времени;

· обязанность Участника – собственника или иного законного владельца объекта недвижимости, на котором находятся (располагаются) средства (системы) измерений, принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании поставщику (покупателю) электрической энергии (Участнику оптового рынка) – возместить последнему убытки, причиненные нарушением условий, указанных п. 6.2.5. настоящего Регламента. 

6.6.3. Соглашения, указанные в  п. 6.5.4 настоящего Регламента, должны содержать в себе:

· описание имеющихся средств учета количества электроэнергии, принятой/переданной по сечению учета, с определением основных, резервных и контрольных измерительных приборов;

· описание алгоритмов вычисления фактических величин электроэнергии в точках поставки на основании полученных результатов измерений (в т.ч. в случае использования в качестве приборов учета интегральных счетчиков и датчиков телеметрии) с учетом потерь электроэнергии от мест установки измерительных приборов коммерческого учета до границ балансовой принадлежности (точек поставки);

· описание схемы сбора и передачи информации и формат обмена информацией между АО-энерго (ЭСК) и ФСК;

· требования к обеспечению конфиденциальности  информации;

· порядок ежедневного (или по согласованию сторон в иной, кратный суткам, промежуток времени в течение расчетного периода)  согласования оперативных данных о величинах сальдо  перетоков электроэнергии; 

· порядок согласования отчетных данных после завершения отчетного периода и порядок оформления интегрального акта учета перетоков электроэнергии;

· порядок (алгоритм) расчета почасовых величин сальдо перетоков электроэнергии АО-энерго (ЭСК) на основании согласованных с ФСК интегральных актов учета перетоков;

· взаимное согласие АО-энерго (ЭСК) и ФСК на использование АТС замещающей информации о величине перетока по сечению учета, по которым не удалось согласовать фактические величины сальдо перетоков в установленный настоящим Регламентом период времени; 

· обязанность собственника или иного законного владельца объекта недвижимости, на котором находятся (располагаются) средства (системы) измерений, возместить АО-энерго (ЭСК) или ФСК убытки, причиненные нарушением условий, указанных в п. 6.3. настоящего Регламента.

6.7. АТС регистрирует Соглашения в течение 10 (десяти) рабочих  дней со дня получения заявления о регистрации и направляет указанным субъектам уведомление о регистрации. 

6.8. В случае отказа в регистрации АТС направляет мотивированный отказ. Основаниями для отказа в регистрации Соглашения являются:

· противоречия между информацией, предоставленной смежными участниками оптового рынка (Участниками оптового рынка и ФСК);

· несоответствие обязательным требованиям, установленным пунктом 6.6.3 настоящего Регламента;

· отсутствие согласованных СО и АТС Перечней средств измерений.

Указанный перечень  является исчерпывающим.
7 Порядок взаимодействия субъектов отношений в сфере коммерческого учета  в течение расчетного периода

7.1. Смежные участники оптового рынка (Участники оптового рынка и ФСК) формируют величины сальдо перетоков электроэнергии (почасовых сальдо приращений электроэнергии) по всем точкам поставки, находящимся на границах балансовой принадлежности  и согласовывают между собой в соответствии с заключенными  Соглашениям. 

7.2. По итогам расчетного периода Участники оптового рынка и ФСК составляют акты учета перетоков (Приложение 2 к настоящему Регламенту) в соответствии с заключенными Соглашениями, при этом:

· Участники оптового рынка электроэнергии оформляют почасовые акты учета взаимных перетоков электрической энергии по смежным сечениям по точкам поставки, расположенным на элементах электрооборудования, принадлежащих на праве собственности либо ином законном основании Участникам оптового рынка (либо лицам, в отношении которых Участники оптового рынка осуществляют деятельность на ОРЭ); 

· смежные участники оптового рынка оформляют почасовые акты учета взаимных перетоков электрической энергии по точкам поставки, расположенным на элементах электрооборудования, находящимся у ФСК на ином предусмотренном федеральными законами основании. При этом для смежных сечений АО-энерго (ЭСК) – потребитель оптового рынка и АО-энерго (ЭСК) – поставщик оптового рынка суммарная за отчетный месяц величина почасовых сальдо перетоков электроэнергии должна соответствовать сумме за месяц величин электроэнергии по всем точкам поставки, входящим в сечение, (в соответствии с актами первичного учета электроэнергии, содержащими результаты измерений по точкам поставки с учетом потерь) и  согласована ФСК; 

· Участники оптового рынка и ФСК оформляют почасовые акты учета перетоков по точкам поставки Участников оптового рынка, расположенным на границе балансовой принадлежности сетей, принадлежащих ФСК на праве собственности; 

· АО-энерго (ЭСК) и ФСК оформляют интегральные акты учета перетоков по сечениям учета;

· АО-энерго (ЭСК) оформляют почасовые значения сальдо перетоков на основании согласованных с ФСК интегральных актов учета сальдо перетоков по сечениям учета в соответствии с алгоритмами, закрепленными в Перечнях средств измерений.

7.3. Участники оптового рынка в соответствии с Соглашениями предоставляют АТС, а также в региональные филиалы СО - РДУ почасовые акты учета (оборота), приложением к которым являются почасовые акты учета перетоков, составленные по смежным сечениям и интегральные акты учета перетока по сечениям учета. 

7.4. Для внутреннего сечения устанавливаются следующие обязательные требования к формированию и передаче отчетных данных коммерческого учета:
· данные коммерческого учета в электронном виде должны предоставляться в АТС со статусом «коммерческая информация»  и с обязательным использованием электронно-цифровой подписи участника оптового рынка в соответствии с Приложением 11.1.1 к «Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка»
· отчетные данные коммерческого учета оформляются участником оптового рынка самостоятельно в соответствии с «Актом согласования алгоритма расчета величины  сальдо-перетока в сечении». 

    Участник оптового рынка несет ответственность за организацию эксплуатации измерительных приборов, используемых в целях коммерческого учета на оптовом рынке и достоверность отчетных данных коммерческого учета.

7.5. ФСК предоставляет в АТС интегральный акт учета оборота (баланс), приложениями к которому являются:

· почасовые акты учета перетоков по точкам поставки Участников оптового рынка, входящим в состав ГТП потребления Участника и расположенным на границе балансовой принадлежности сети, в отношении которой ФСК осуществляет свою деятельность на ОРЭ;

· согласованные ФСК суммарные за отчетный месяц величины сальдо перетоков электроэнергии между АО-энерго (ЭСК) и потребителями оптового рынка (АО-энерго (ЭСК) – поставщиками оптового рынка) по точкам поставки, расположенным на элементах электрооборудования, принадлежащих на праве собственности либо ином законном основании ФСК (МСК);

· интегральные акты учета перетоков по сечениям учета.

Суммарные отчетные данные коммерческого учета электроэнергии, отраженные  в интегральном Акте учета перетоков по сечению учета, должны предоставляться в сальдированном виде раздельно:

·  по сетям, принадлежащих ФСК на праве собственности в сети РСК и розничных потребителей, в отношении которых АО-энерго (ЭСК) осуществляет деятельность на ОРЭ;
·  по сетям, принадлежащих ФСК на ином предусмотренном федеральными законнами основании; в сети РСК и розничных потребителей, в отношении которых АО-энерго (ЭСК) осуществляет деятельность на ОРЭ;
·  по элементам электрооборудования, входящим в сечение учета, и относящимся к отпуску с шин генерирующего объекта, для которых потребление на собственные и хозяйственные нужды, а также потери в станционной электросети, отнесены к суммарному потреблению  АО-энерго (ЭСК). 
    Указанные суммарные величины электроэнергии формируются на основании величин электроэнергии по каждой точке учета, входящей в сечение учета.
    В объеме фактического отпуска электрической энергии в сальдированном выражении из электрических сетей, принадлежащих ФСК на праве собственности или на ином предусмотренном федеральным законом основании за расчетный период не учитывается отпуск с шин электростанций, в отношении которых АО-энерго (ЭСК) осуществляет деятельность на ОРЭ. 

    При этом сумма предоставленных раздельно в сальдированном виде отчетных данных коммерческого учета, должна равняться сумме величин часовых значений за месяц по сечению учета.
Направление (знак) сальдированного перетока электроэнергии между смежными субъектами в интегральном акте ставится относительно ФСК. Отдача из сетей ФСК – со знаком «минус», прием – со знаком «плюс».

В случае отсутствия разнесения, отчетные данные коммерческого учета учитываются в качестве сальдированного отпуска из сетей, относящихся к сетям, находящимся у ФСК на ином предусмотренном федеральными законами основании.

7.6. По итогам расчетного периода АО-Энерго (ЭСК), которым принадлежат электростанции, поставляющие электрическую энергию на оптовый рынок, а также поставщики электроэнергии формируют акт оборота по генерации, содержащий  почасовые суммарные величины  произведенной электроэнергии по всем группам точек поставки генерации, и согласовывают его с СО, а также формируют акт оборота по потреблению в отношении почасового потребления, составленный на основании согласованных со смежными субъектами почасовых величин перетоков по границам балансовой принадлежности, почасовых величин перетоков по сечению учета и почасовых величин объемов произведенной электроэнергии. По итогам расчетного периода в срок не позднее, чем до 7 числа следующего месяца, поставщики электроэнергии – Участники оптового рынка формируют акт оборота, содержащий  почасовые суммарные величины  произведенной электроэнергии по всем группам точек поставки генерации, и согласовывает его с СО, а также акт оборота в отношении почасового потребления на собственные нужды генерации, составленный на основании согласованных со смежными субъектами почасовых величин перетоков по границам балансовой принадлежности, внутри которых расположено генерирующее оборудование данного Участника, и почасовых величин объемов произведенной электроэнергии. 
Для поставщика оптового рынка, в отношении групп точек поставки генерации, для которых возможны режимы работы во временно электрически изолированном от основной части ЕЭС РФ энергорайоне (конкурентный отбор для которых не проводится, а плановое почасовое производство/потребление (ППП) не меняется по отношению к прогнозному диспетчерскому графику), помимо согласованных актов оборота по генерации по каждой группе точек поставки (работающих синхронно и несинхронно с основной частью ЕЭС РФ) поставщик электрической энергии формирует и передает в АТС акт о составе ГТП генерации, работающих синхронно и несинхронно с ЕЭС РФ.
7.7. Оформленные в соответствии с требованиями настоящего Регламента акты оборота, приложением к которому являются акты учета перетоков, содержащие фактические значения величин электроэнергии направляются субъектом в адрес АТС. Порядок предоставления информации в электронном виде о постанционном производстве электроэнергии  и электронный формат предоставления данных  определен в Приложении 4.

7.8. Акты оборота (в т.ч. являющиеся приложениями к актам оборота акты учета перетоков) и согласованные интегральные акты учета перетоков предоставляются в АТС до 7 числа месяца, следующего за отчетным (до 10 часов 00 минут по времени ценовой зоны 8 числа месяца, следующего за отчетным, – почасовых актов учета перетоков по сечению учета) каждым Участником оптового рынка и ФСК в электронном виде и на бумажных носителях (в региональные филиалы ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» (РДУ) в электронном виде), либо только в электронном виде в случае заверения электронной цифровой подписью. 
Акты перетоков, предоставленные на бумажных носителях, должны быть заверены подписями и печатями Участников оптового рынка. 

Оригиналы актов должны быть представлены в АТС с нарочным или по почте до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным (до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным, при условии передачи данных в отчетный период с использованием ЭЦП). 

7.9. Почасовой акт учета перетоков по сечению учета ФСК – АО-энерго(ЭСК) передается в электронном виде АО-энерго (ЭСК) с обязательным использованием электронно-цифровой подписи (формат 51070). Интегральный акт учета суммарной за месяц величины сальдо перетоков электроэнергии по сечению учета ФСК- АО-энерго(ЭСК) составляется на основании интегральных актов, содержащих результаты измерений за месяц по каждой точке учета и предоставляется в АТС в электронном виде с обязательным использованием электронно-цифровых подписей АО-энерго(ЭСК) и ФСК (формат 50080). 

В течение 15 (пятнадцати) минут со времени поступления от Участника оптового рынка и ФСК в электронном виде отчетных данных о фактических объемах сальдо-перетоков суммарно за отчетных период по формату 50080 АТС подтверждает факт получения путем направления в адрес Участника оптового рынка и ФСК уведомления, содержащего информацию о статусе приема отчетных данных, а также список ошибок и предупреждений, подписанного ЭЦП. 

Почасовой акт учета перетоков между смежными Участниками оптового рынка электроэнергии в отношении смежных сечений, охватывающих все точки поставки, расположенные на элементах электрооборудования, принадлежащих на праве собственности либо ином законном основании Участникам оптового рынка (либо лицам, в отношении которых Участники оптового рынка осуществляют деятельность на ОРЭ) передается в электронном виде с использованием электронно-цифровых подписей смежных Участников ОРЭ (формат 51070);

Почасовые акты учета по точкам поставки Участников оптового рынка, расположенным на границе балансовой принадлежности сетей, принадлежащих ФСК на праве собственности, передаются в электронном виде с  использованием электронно-цифровых подписей Участника ОРЭ и ФСК (формат 51070); 

Почасовые акты учета взаимных перетоков электрической энергии по точкам поставки, расположенным на элементах электрооборудования,  находящимся у ФСК на ином предусмотренном федеральными законами основании передаются в электронном виде с обязательным использованием трех электронно-цифровых подписей Участников ОРЭ и ФСК (формат 51070);

В течение 15 (пятнадцати) минут со времени поступления от Участников оптового рынка в электронном виде отчетных данных о фактическом объеме почасового потребления и производства  (оперативных данных) по формату 51070 АТС подтверждает факт получения путем направления в адрес Участников оптового рынка  уведомления, содержащего информацию о статусе приема отчетных данных, а также список ошибок и предупреждений, подписанного ЭЦП. 

Порядок предоставления актов оборота и электронный формат документов определен в Приложении 4.

7.10. В случае непредставления в АТС до 7 числа месяца, следующего за отчетным,  согласованных актов учета оборота по генерации, почасовых актов учета перетоков и согласованных интегральных актов перетоков (до 10 часов 00 минут по времени ценовой зоны 8 числа месяца, следующего за отчетным, – почасовых актов учета перетоков по сечению учета и почасовых актов учета оборота АО-энерго (ЭСК)), почасовые объемы потребленной электроэнергии Участниками оптового рынка и ФСК определяются на основании почасовых величин перетоков, указанных в согласованных Актах взаимных перетоков по смежным сечениям, согласованных интегральных актов учета перетоков по сечению учета ФСК – АО-энерго(ЭСК) и замещающей информации в соответствии с разделом 8 настоящего Регламента.

7.11. Данные о фактических почасовых объемах поставки по  сечениям экспорта-импорта  Держатель договоров о параллельной работе передает в НП «АТС» в срок не позднее, чем до окончания 7 числа месяца, следующего за отчетным. 
В случае отсутствия у НП «АТС» информации от Держателя договоров о параллельной работе, НП «АТС» определяет фактические почасовые объемы поставки по каждому сечению экспорта-импорта на основе замещающей информации, передаваемой ему СО в отношении сальдо перетоков, входящих в сечения экспорта-импорта.

7.12. Участники оптового рынка электроэнергии несут все риски наступления неблагоприятных последствий для результата их деятельности на оптовом рынке электроэнергии, связанные с непредоставлением в АТС актов оборота и вызванные проведением финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии на основании замещающей информации.

7.13.  Если смежные субъекты не достигли согласования акта учета перетоков в полном объеме, в АТС направляется акт, содержащий почасовые величины поставленной (потребленной) электроэнергии по сумме всех точек поставки на границе балансовой принадлежности между смежными субъектами в отношении часов, данные по которым согласованы. В таком случае акт учета перетоков считается частично согласованным.

7.14. В случае несогласования или частичного согласования акта учета перетоков, каждый из субъектов направляет в АТС акт оборота, содержащий почасовые величины потребления по часам, данные о перетоках по всем точкам поставки по которым согласованы, и согласованные (или частично согласованные) акты учета перетоков по точкам поставки со смежными субъектами, являющиеся приложениями к Акту оборота.

7.15. Направление почасового сальдо перетоков в точках поставки определяется по знаку сальдо перетоков. Сальдо перетоков считается отрицательным в случае, если суммарно в течение часа был осуществлен отпуск электрической энергии из электрических сетей субъекта во внешнюю систему. Переток считается положительным в случае, если в течение часа электрическая энергия поступила в электрические сети субъекта из внешней системы.

7.16. Для поставщиков электроэнергии – участников оптового рынка (за исключением АО-Энерго), почасовое количество электрической энергии, произведенной каждой электростанцией, определяется путем суммирования величин перетоков по группам точек поставки генерации. 

Суммарный почасовой сальдо-переток по данной границе балансовой принадлежности определяется путем суммирования почасовых величин сальдо перетоков по всем точкам поставки на указанной границе. 

Почасовое количество потребленной электроэнергии на собственные нужды генерации определяется путем суммирования  почасовых величин произведенной электроэнергии и суммарного почасового перетока по границам балансовой принадлежности поставщика электроэнергии – участника оптового рынка, внутри которых расположено генерирующее оборудование данного участника.
В случае, если часть генерирующего электрооборудования,  отнесено к временно электрически изолированному от основной части ЕЭС РФ энергорайону (конкурентный отбор для которых не проводится, а плановое почасовое производство/потребление (ППП) не меняется по отношению к прогнозному диспетчерскому графику), то количество электроэнергии по изолированной ГТП генерации определяется  как суммарная почасовая величина электроэнергии  по точкам поставки, фактически работающим во временно изолированном энергорайоне. Количество электроэнергии по ГТП генерации, работающей синхронно с ЕЭС РФ, определяется путем суммирования почасовых величин электроэнергии  по точкам поставки, работающим синхронно с ЕЭС РФ.

При этом, величина потребления на собственные нужды генерации, работающей синхронно с ЕЭС РФ, определяются путем суммирования почасовых величин произведенной электроэнергии в ГТП генерации, работающей синхронно с ЕЭС РФ, и суммарного почасового сальдо перетока по точкам поставки со смежными участниками оптового рынка, расположенными на элементах электрооборудования, также отнесенным к синхронной части ЕЭС РФ. 

В случае выделения части электрооборудования иного участника ОРЭ, смежного для объектов генерации поставщика, выделяемых на несинхронную (изолированную) работу с ценовыми зонами, сальдо перетоки по указанным элементам электрооборудования не показываются в суммарных величинах сальдо перетоков между смежными участниками ОРЭ, работающих синхронно, а учитываются во взаимных расчетах  по дополнительному соглашению (договору) на розничном рынке. Наличие такого соглашения проверяется и регистрируется НП «АТС» в реестре участников ОРЭ. При этом в Соглашении об информационном обмене описывается взаимодействие смежных участников ОРЭ, определяющее порядок учета электроэнергии в сечении с переменным составом по точкам поставки. По завершению отчетного периода Участники оптового рынка должны представить в АТС акт о составе точек поставки, входящих в смежные сечения.
7.17. Для каждого участника оптового рынка, почасовое количество электрической энергии, потребленной в каждой группе точек поставки, за исключением группы точек поставки потребления на собственные нужды генерации, определяется путем суммирования почасовых величин сальдо перетоков по всем точкам, принадлежащим группе точек поставки данного участника оптового рынка.

7.18. Почасовое потребление Участников оптового рынка (акционерных обществ энергетики и электрификации,  иных энергоснабжающих организаций), являющихся владельцами объектов электросетевого хозяйства, либо приобретающих для них электроэнергию на ОРЭ в целях покупки электроэнергии для компенсации потерь в  электрических сетях,  определяется как сумма совокупного почасового сальдо перетоков по всем точкам учета по границе балансовой принадлежности и величины почасовых объемов производства по ГТП генерации Участника оптового рынка и (или) величин почасовых объемов производства по ГТП генерации иных Участников оптового рынка, не имеющих зарегистрированных ГТП потребления, при наличии соответствующих договоров энергоснабжения на розничном рынке. Величина почасового потребления Участников оптового рынка, корректируется на величину часовых плановых транзитных потерь в сетях данного Участника оптового рынка,  определенную в соответствии с Регламентом  функционирования Участников оптового рынка на территории неценовых зон, для Участников, осуществляющих свою деятельность по покупке/продаже электроэнергии на территории неценовых зон.
Величина почасового потребления, рассчитанная вышеприведенным образом, указывается в Акте оборота.

7.19. Почасовое потребление собственных нужд генерации поставщиков, определяется как разность почасовых объемов произведенной электроэнергии и величины почасовых сальдо перетоков по всем точкам поставки по границам балансовой принадлежности поставщика.

Для ГАЭС почасовое потребление собственных нужд определяется вычитанием из почасовых значений произведенной электроэнергии в генераторном режиме почасовых значений потребленной в двигательном режиме электроэнергии и почасовых значений сальдо-перетоков по всем точкам учета по границам балансовой принадлежности поставщика.

7.20. Почасовое потребление по группе точек поставки потребления поставщиков электроэнергии  Участников оптового рынка, не являющейся  группой точек поставки потребления на собственные нужды генерации, определяется как сумма почасовых сальдо перетоков по всем точкам поставки по границам балансовой принадлежности поставщика, внутри которых отсутствует генерирующее оборудование данного поставщика.

8 Порядок применения замещающей информации

8.1 В качестве замещающей информации для Участника оптового рынка в отношении несогласованного акта оборота и (или) акта перетоков со смежными участниками,  используются значения электроэнергии по сечениям, рассчитанные Участником оптового рынка на основе результатов измерений:

· полученных с использованием АИИС, соответствующих техническим требованиям Договора о присоединении к торговой системе ОРЭ;

· предоставляемых в ИАСУ КУ АТС в соответствии с Приложением ___ к «Положениею о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка» - “Формат и Регламент предоставления результатов измерений в НП "АТС", ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" и смежным субъектам” со статусом “коммерческая информация” с обязательным заверением ЭЦП;

· в соответствии с МВИ, аттестованной в установленном законодательством РФ и позволяющей производить измерение и расчет значения электрической энергии в целом по сечению;

· если МВИ не позволяет производить расчет значения электроэнергии в целом по сечению, необходимо наличие согласованного со смежным участником оптового рынка акта согласования алгоритма расчета значений электроэнергии по сечениям в соответствии с Приложением 5 настоящего Регламента;
· в соответствии с согласованным со смежным участником оптового рынка актом согласования алгоритма расчета значений электроэнергии по сечениям, оформленного с учетом требований МВИ и Приложения 5 настоящего Регламента.
При невыполнении указанных выше условий, в отношении Участников оптового рынка в качестве замещающей информации используется почасовая оперативная информация, переданная в АТС СО. Оперативная информация должна предоставляться:

· до 30.06.2006  г. включительно - суммарно в отношении сечений между смежными участниками оптового рынка и по каждой ГТП генерации Участников оптового рынка;

· начиная с  01.07.2006г. – раздельно в отношении каждого сечения между смежными участниками оптового рынка, определенного в соответствии с требованиями настоящего Регламента, и по каждой ГТП генерации Участников оптового рынка.

В качестве замещающей информации в отношении сечения учета ФСК-АО-энерго(ЭСК) допускается использование расчетных данных, в т.ч. полученных с использованием плановых величин потерь в сетях ЕНЭС, утвержденных Федеральной службой по тарифам РФ (далее – ФСТ).

8.2 Если по сечению учета ФСК-АО-энерго(ЭСК) энергосбытовой компанией не предоставлен в АТС почасовой Акт учета перетоков, либо суммарная за месяц величина часовых значений не совпадает с согласованной величиной по интегральному акту, АТС осуществляет расчет почасовых значений сальдо перетоков по сечению учета ФСК –АО-энерго(ЭСК) на основании данных, предоставленных в согласованных документах по формуле:

Wi= W интсеч .уч .*
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Wi –  почасовые величины сальдо перетоков по сечению учета ФСК - АО-энерго(ЭСК);

W интсеч.уч. – суммарная величина сальдо перетоков  по сечению учета ФСК –АО-энерго(ЭСК), полученная на основании интегрального акта;

WФСКi – почасовая величина сальдо перетоков, полученная на основании согласованного АО-энерго (ЭСК) и ФСК почасового акта учета перетоков по зарегистрированным точкам поставки, расположенным на границе балансовой принадлежности сетей, в отношении которых ФСК осуществляет свою деятельность на ОРЭ; 

W 'K i, - почасовые величины сальдо перетоков, полученные на основании  согласованных АО-энерго (ЭСК) со смежными участниками оптового рынка почасовых актов учета перетоков по зарегистрированным за АО-энерго (ЭСК) точкам поставки, расположенным на элементах электрооборудования, принадлежащих на праве собственности либо ином законном основании ФСК (МСК); 

i – час, для которого производится расчет;

N – число часов в отчетном месяце;

k – номер смежного участника оптового рынка. 

Все величины указываются с округлением до целых кВт*ч.

Сумма почасовых значений электроэнергии  по сечению учета за отчетный период должна быть равна величине, отраженной в согласованном интегральном акте учета перетоков.

8.3 Если по сечению учета ФСК- АО-энерго(ЭСК) энергосбытовой компанией не предоставлен в АТС почасовой Акт учета перетоков, либо суммарная за месяц величина часовых значений не совпадает с согласованной суммарной величиной по интегральному акту и при этом Участниками оптового рынка не предоставлены согласованные акты учета перетоков хотя бы по одному из  смежных сечений, охватывающих точки поставки, расположенные на элементах электрооборудования, принадлежащих на праве собственности либо ином законном основании ФСК (МСК) и (или) АО-энерго (ЭСК) или Участником оптового рынка и ФСК не предоставлен почасовой акт учета перетоков по зарегистрированным точкам поставки, расположенным на границе балансовой принадлежности сетей, в отношении которых ФСК осуществляет свою деятельность на ОРЭ АТС осуществляет расчет почасовых значений перетоков по сечению учета ФСК – АО-энерго(ЭСК) на основании данных интегрального акта учета перетоков по сечению учета по формуле:

Wi= 
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W интсеч.уч. - согласованный интегральный акт перетоков по сечению учета ФСК – АО-энерго(ЭСК);

N – число часов в отчетном месяце.

Все величины указываются с округлением до целых кВт*ч.

8.4 При отсутствии согласованного интегрального акта по сечению учета почасовая величина потребления для АО-энерго (ЭСК) рассчитывается по согласованным сальдо перетокам по смежным сечениям и по замещающей информации СО (при отсутствии данных от АИИС Участников оптового рынка, удовлетворяющих требованиям п.8.1. настоящего Регламента), отражающей полную величину сальдо перетоков по смежному сечению (в случае отсутствия согласования данных коммерческого учета по какому-либо  сечению), за вычетом плановых объемов потерь электроэнергии ЕНЭС в части МСК (для каждого энергорайона), отраженных в балансе, утвержденном ФСТ (далее – плановые потери МСК энергорайона) по формуле: 
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 - почасовая величина потребления для АО-энерго (ЭСК);

WФСКi - согласованный АО-энерго (ЭСК) и ФСК почасовой акт учета перетоков по зарегистрированным точкам поставки, расположенным на границе балансовой принадлежности сетей, в отношении которых ФСК осуществляет свою деятельность на ОРЭ;

W 'K i - согласованный АО-энерго (ЭСК) со смежными участниками оптового рынка почасовые акты учета перетоков по зарегистрированным за АО-энерго (ЭСК) точкам поставки, расположенным на элементах электрооборудования, принадлежащих на праве собственности либо ином законном основании ФСК (МСК);
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 - согласованный АО-энерго (ЭСК) со смежными участниками оптового рынка почасовой акт учета перетоков по зарегистрированным точкам поставки;

Wплан  – плановые потери МСК на территории данного субъекта Российской Федерации;

N – количество часов в отчетном месяце.

В случае несогласования величины WФСКi  в выше приведенной формуле используется замещающая информация.

Все величины указываются с округлением до целых кВт*ч. 

Для ФСК в случае отсутствия согласованного интегрального акта учета перетоков по сечению учета ФСК – АО-энерго (ЭСК):

· при расчете фактической суммарной величины потерь электроэнергии в сетях ФСК учитываются плановые потери МСК на территории данного субъекта Российской Федерации (Wплан), согласованный АО-энерго (ЭСК) и ФСК почасовой акт учета перетоков по зарегистрированным точкам поставки, расположенным на границе балансовой принадлежности сетей, в отношении которых ФСК осуществляет свою деятельность на ОРЭ, а также согласованные Участниками оптового рынка величины сальдо перетоков электроэнергии по точкам поставки, включенными в ГТП потребления смежных участников оптового рынка, и расположенных на элементах электрооборудования, находящихся у ФСК в доверительном управлении либо в аренде;

· при расчете величины отпуска  из сети ФСК в случае наличия согласованных смежными участниками величин сальдо перетоков по зарегистрированным за АО-энерго (ЭСК) точкам поставки, расположенным на элементах электрооборудования, принадлежащих на праве собственности либо ином законном основании ФСК, интегральная величина электроэнергии по сечению учета ФСК–АО-энерго(ЭСК) рассчитывается как разница плановой величины потерь, МСК на территории данного субъекта Российской Федерации и суммарных за месяц значений электроэнергии по сечениям, включающим точки поставки Участников оптового рынка, расположенным на элементах электрооборудования, принадлежащих на праве собственности либо ином законном основании ФСК (МСК) и сальдо перетокам по сечению Участник оптового рынка - ФСК;

· при расчете величины отпуска  из сети ФСК, в случае отсутствия согласованных смежными участниками данных о сальдо перетоков по зарегистрированным за АО-энерго (ЭСК) точкам поставки, расположенным на элементах электрооборудования, принадлежащих ФСК (МСК) на праве собственности либо ином законном основании, принимается согласованный АО-энерго (ЭСК) и ФСК почасовой акт учета перетоков по зарегистрированным точкам поставки, расположенным на границе балансовой принадлежности сетей, находящихся в собственности ФСК, а также согласованные смежными участниками оптового рынка суммарные за отчетный месяц значения почасовых сальдо перетоков электроэнергии по точкам поставки, включенными в ГТП потребления смежных участников оптового рынка, и расположенных на элементах электрооборудования, находящихся у ФСК в доверительном управлении либо в аренде либо, в случае отсутствия согласованных данных, - соответствующая замещающая информация. При этом указанные значения отпуска из сети ФСК относятся к полезному отпуску из сетей ФСК, принадлежащих ей на праве собственности, а значения отпуска из сети ФСК, принадлежащих ей на ином законном основании, в соответствующем энергорайоне, принимаются равными нулю.

8.5 Замещающая информация применяется в отношении смежных сечений и сечений учета в отношении тех часов отчетного месяца, по которым отсутствуют согласованные величины сальдо перетоков в соответствии с  частично согласованными актами учета перетоков или актами учета оборота по генерации поставщика, а также в отношении смежных сечений и сечений учета, по которым акты учета перетоков или акты учета оборота по генерации  не предоставлены в соответствии  с требованиями настоящего Регламента.

9 Порядок обработки данных АТС 
9.1. АТС обязуется принять и обработать надлежащим образом данные коммерческого учета, поступающие от Участников оптового рынка и ФСК в соответствии с условиями настоящего Регламента.

Прием и обработка данных коммерческого учета для целей финансовых расчетов производится применительно только к тем точкам поставки и группам точек поставки,  в отношении которых субъект допущен к торговой системе.

9.2. В случае несоответствия величин почасовых  объемов потребления Участников оптового рынка, являющихся владельцами объектов электросетевого хозяйства либо приобретающих для них электроэнергию на ОРЭ в целях покупки электрической энергии для компенсации потерь в электрических сетях, отраженных в акте оборота,  величинам, получаемым в результате суммирования почасовых объемов производства каждой электростанции, почасовых величин сальдо перетоков по сечению учета и суммарного почасового перетока со смежными субъектами (с учетом корректировки на величины плановых транзитных потерь), для расчетов на ОРЭ принимаются величины почасового потребления, рассчитанные АТС на основе отраженных в актах перетоков  согласованных величин почасовых перетоков по сечениям со смежными субъектами,  согласованных с СО величин почасовых объемов производства внутренней генерации, а также величин плановых транзитных потерь в отношении данного Участника.

В случае несоответствия величин почасовых объемов поставки по сечению экспорта-импорта величинам, получаемым в результате суммирования почасовых величин электроэнергии, отраженных согласованных актах перетоков, для расчетов на ОРЭ принимаются рассчитанные АТС почасовые величины сальдо перетоков в сечении экспорта-импорта по данным, отраженным в согласованных актах перетоков, с учетом отнесения к времени той ценовой зоны, к которой отнесено сечение экспорта-импорта.
9.3. В случае несоответствия величины суммарного за месяц объема электроэнергии, отраженного в интегральном акте учета оборота (балансе), предоставляемом ФСК, величинам, получаемым в результате суммирования месячных объемов по:

· согласованным почасовым актам учета перетоков по границам балансовой принадлежности ФСК с Участниками оптового рынка, расположенным на элементах электрооборудования, принадлежащих ФСК (МСК) на праве собственности;

· согласованным ФСК суммарным за отчетный месяц величинам сальдо перетоков электроэнергии между АО-энерго (ЭСК) и потребителями оптового рынка (АО-энерго (ЭСК) – поставщиками оптового рынка) по точкам поставки, расположенным на элементах электрооборудования, принадлежащих на праве собственности либо ином законном основании ФСК (МСК);

· интегральным актам учета перетоков по сечениям учета,

до 30.06.2006 года для расчетов на ОРЭ принимается суммарная величина потерь электроэнергии в сетях ФСК, рассчитанная АТС на основе величин, отраженных в согласованных актах перетоков; после 01.07.2006 по замещающей информации СО  в соответствии с п.8.1 настоящего Регламента.
9.4. Ежедневно СО передает в АТС оперативную информацию в виде профилей нагрузки, полученных на основании имеющихся источников оперативной информации. АТС принимает оперативную информацию, предоставленную СО, и обеспечивает ее обработку в соответствии с положениями настоящего Регламента.

9.5. АТС формирует сводный баланс производства и потребления электроэнергии на ОРЭ за расчетный период. 

9.6. АТС обеспечивает доступ Участникам оптового рынка и ФСК, в отношении которых была применена замещающая информация, к  отчетам, содержащим:

· почасовые объемы производства электроэнергии каждой электростанции;

· суммарные почасовые объемы сальдо перетоков (для энергоснабжающих организаций);

· почасовые объемы потребления электроэнергии по каждой ГТП;

· перечень точек поставки, в отношении которых АТС были использованы замещающие источники информации.

Данные отчеты могут быть размещены на информационном сайте АТС. При этом должна быть предусмотрена возможность их автоматического считывания в базы данных Участников оптового рынка, ФСК и СО.

10 Требования к хранению данных  коммерческого учета
10.1. Все субъекты отношений в сфере коммерческого учета обязаны хранить в течение 3,5 лет всю информацию, связанную с коммерческим учетом на ОРЭ.

10.2. Обязательному хранению подлежат:

· первичные данные основных, резервных и контрольных средств измерений, включая оперативные данные СО;

· Соглашения;

· иные документы, связанные с предоставлением, согласованием и расчетами данных, необходимых для целей коммерческого учета.

10.3. АТС обеспечивает хранение следующей информации:

· сведений о регистрации и реестр Соглашений; 

· актов оборота;

· актов взаимных перетоков;

· интегральных актов учета перетоков;

· замещающей информации;

· данных об источниках замещающей информации;

· сводных балансов производства и потребления электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии за расчетный период;

· данных о объемах производства и потребления электроэнергии каждым Участником оптового рынка и ФСК.

10.4. Для целей проверки достоверности данных  коммерческого учета АТС имеет право запрашивать у Участников оптового рынка информацию, указанную в п. 10.2 настоящего Регламента и проводить инспекционные проверки. Указанные проверки могут распространяться только на информацию, связанную с коммерческим учетом.














Приложение 1

	
	Акт учета (оборота) электрической энергии
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПОТРЕБЛЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Субъект
	Наименование субъекта ОРЭ (из "Перечня учетных показателей и идентификаторов"), код (идентификатор)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расчетный период
	март 2005 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Время
	Потребление, кВт*ч 
	

	
	01.03.05
	02.03.05
	03.03.05
	04.03.05
	05.03.05
	06.03.05
	07.03.05
	08.03.05
	09.03.05
	10.03.05
	11.03.05
	12.03.05
	13.03.05
	14.03.05
	15.03.05
	 

	00:00-01:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01:00-02:00
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	04:00-05:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05:00-06:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06:00-07:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	07:00-08:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08:00-09:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	09:00-10:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10:00-11:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11:00-12:00
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	Наименование субъекта ОРЭ
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	Субъект
	
	Наименование субъекта ОРЭ (из "Перечня учетных показателей и идентификаторов"), код (идентификатор)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расчетный период
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	Группа точек поставки генерации
	Наименование (из "Перечня учетных показателей и идентификаторов")
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Время
	Произведено, кВт*ч 
	

	
	01.03.05
	02.03.05
	03.03.05
	04.03.05
	05.03.05
	06.03.05
	07.03.05
	08.03.05
	09.03.05
	10.03.05
	11.03.05
	12.03.05
	13.03.05
	14.03.05
	15.03.05
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	04:00-05:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05:00-06:00
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	10:00-11:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11:00-12:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12:00-13:00
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	18:00-19:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19:00-20:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20:00-21:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21:00-22:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22:00-23:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:00-00:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий итог
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Время
	Произведено, кВт*ч 

	
	16.03.05
	17.03.05
	18.03.05
	19.03.05
	20.03.05
	21.03.05
	22.03.05
	23.03.05
	24.03.05
	25.03.05
	26.03.05
	27.03.05
	28.03.05
	29.03.05
	30.03.05
	31.03.05

	00:00-01:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01:00-02:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	02:00-03:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03:00-04:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	04:00-05:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05:00-06:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06:00-07:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	07:00-08:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08:00-09:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	09:00-10:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10:00-11:00
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	Субъект ОРЭ
	Наименование субъекта ОРЭ (из "Перечня учетных показателей и идентификаторов")
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Расчетный период
	март 2005 г.
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата 
	Время
	Группа точек поставки генерации, 
Код идентиф.
	Группа точек поставки генерации, Код идентиф.
	Группа точек поставки генерации, Код идентиф.
	Группа точек поставки генерации, Код идентиф.
	Группа точек поставки генерации, Код идентиф.
	Группа точек поставки генерации, Код идентиф.
	Группа точек поставки генерации, Код идентиф.
	Группа точек поставки генерации, Код идентиф.
	Группа точек поставки генерации, Код идентиф.
	Группа точек поставки генерации, Код идентиф.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.03.2005
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	02:00-3:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	03:00-4:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	04:00-5:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	05:00-6:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	06:00-7:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	07:00-:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	08:00-9:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	09:00-0:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10:00-11:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11:00-12:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12:00-13:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	13:00-14:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14:00-15:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15:00-16:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16:00-17:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	17:00-18:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18:00-19:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19:00-20:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20:00-21:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	21:00-22:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22:00-23:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23:00-00:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата 
	Время
	Группа точек поставки генерации, 

Код идентиф.
	Группа точек поставки генерации, Код идентиф.
	Группа точек поставки генерации, Код идентиф.
	Группа точек поставки генерации, Код идентиф.
	Группа точек поставки генерации, Код идентиф.
	Группа точек поставки генерации, Код идентиф.
	Группа точек поставки генерации, Код идентиф.
	Группа точек поставки генерации, Код идентиф.
	Группа точек поставки генерации, Код идентиф.
	Группа точек поставки генерации, Код идентиф.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.03.2005
	00:00-1:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	01:00-2:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	02:00-3:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	03:00-4:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	04:00-5:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	05:00-6:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	06:00-7:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	07:00-:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	08:00-9:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	09:00-0:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10:00-11:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11:00-12:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12:00-13:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	13:00-14:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14:00-15:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15:00-16:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16:00-17:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	17:00-18:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18:00-19:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19:00-20:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20:00-21:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	21:00-22:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22:00-23:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23:00-00:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО за месяц
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	кВт*ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


СОГЛАСОВАНО:

Системный оператор 
Подпись и печать




Наименование субъекта ОРЭ 

Подпись и печать
Приложение 2.
	
	Акт учета перетоков электрической энергии
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Субъект 1
	[Электрическая станция]

	
	Субъект 2
	[ЭСК]

	
	Расчетный период
	февраль 2005 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наименование точек поставки:
	(перечислить)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Время ценовой зоны
	Сальдо, кВт*ч 

	
	01.03.05
	02.03.05
	03.03.05
	04.03.05
	05.03.05
	06.03.05
	07.03.05
	08.03.05
	09.03.05
	10.03.05
	11.03.05
	12.03.05
	13.03.05
	14.03.05
	15.03.05

	00:00-01:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01:00-02:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	02:00-03:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03:00-04:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	04:00-05:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05:00-06:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06:00-07:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	07:00-08:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08:00-09:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	09:00-10:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10:00-11:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11:00-12:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12:00-13:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13:00-14:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14:00-15:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15:00-16:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16:00-17:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17:00-18:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18:00-19:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19:00-20:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20:00-21:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21:00-22:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22:00-23:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:00-00:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Время ценовой зоны

	
	16.03.05
	17.03.05
	18.03.05
	19.03.05
	20.03.05
	21.03.05
	22.03.05
	23.03.05
	24.03.05
	25.03.05
	26.03.05
	27.03.05
	28.03.05
	29.03.05
	30.03.05

	00:00-01:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01:00-02:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	02:00-03:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03:00-04:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	04:00-05:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05:00-06:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06:00-07:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	07:00-08:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08:00-09:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	09:00-10:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10:00-11:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11:00-12:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12:00-13:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13:00-14:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14:00-15:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15:00-16:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16:00-17:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17:00-18:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18:00-19:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19:00-20:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20:00-21:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21:00-22:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22:00-23:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:00-00:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО за месяц
	
	
	ХХХХ
	кВт*ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Субъект 1
	
	
	
	
	[ФСК – в части суммарной величины за месяц ]
	
	Субъект 2
	
	
	

	
	Электрическая станция
	
	
	
	
	
	
	ЭСК
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подпись и печать
	
	
	[Подпись и печать]
	
	
	
	Подпись и печать

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 2б.
Интегральный акт учета перетока по сечению учета ФСК – энергосбытовая компания____региональная сетевая компания
 за 
[месяц]_____200_ года

	№

п/п
	Наимено-вание объектов учета

(ЛЭП, трансформатор)
	Напряжение,

кВ
	Номера счетчиков
	Направле-ние перетока
	Показания счетчиков
	Разность показаний счетчиков
	Коэф-фициент счетчиков
	Количество электро-энергии, учтенной счетчиками. кВт*ч
	Количество электро-энергии, приведен-ное к границам балансовой принадлеж-ности, кВт*ч
	Примечания (техноло-гические отметки)

	
	
	
	
	
	на ___ ч.

1 –го числа текущего месяца
	на ___ ч.

1 –го числа истекшего месяца
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Итого сальдо по сетям, принадлежащим ФСК на праве собственности (ФСК)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Итого сальдо по сетям,  принадлежащим  ФСК на ином предусмотренным ФЗ основании (МСК)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Итого сальдо по элементам электрооборудования, входящим в сечение учета, и относящимся к отпуску с шин генерирующего объекта, для которых потребление на собственные и хозяйственные нужды, а также потери в станционной электросети, отнесены к суммарному потреблению  АО-энерго (ЭСК)*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	ИТОГО по сечению
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ОАО «ФСК ЕЭС»
	ОАО «____________»
	ОАО «____________»


Примечания:  Суммарные отчетные данные коммерческого учета электроэнергии, отраженные  в интегральном Акте учета перетоков по сечению учета, должны предоставляться в сальдированном виде раздельно:

·  по сетям, принадлежащих ФСК на праве собственности в сети РСК и розничных потребителей, в отношении которых АО-энерго (ЭСК) осуществляет деятельность на ОРЭ;

·  по сетям, принадлежащих ФСК на ином предусмотренном федеральными законами основании; в сети РСК и розничных потребителей, в отношении которых АО-энерго (ЭСК) осуществляет деятельность на ОРЭ;

·  по элементам электрооборудования, входящим в сечение учета, и относящимся к отпуску с шин генерирующего объекта, для которых потребление на собственные и хозяйственные нужды, а также потери в станционной электросети, отнесены к суммарному потреблению  АО-энерго (ЭСК). 

Направление (знак) сальдированного перетока электроэнергии между смежными субъектами в интегральном акте ставится относительно ФСК. Отдача из сетей ФСК – со знаком «минус», прием – со знаком «плюс».

* - если в состав сечения учета не входят элементы электрооборудования, относящиеся к отпуску с шин электрических станций, в отношении которых АО-энерго (ЭСК) осуществляет деятельность на ОРЭ, то данная строка может отсутствовать.
Пример:
Интегральный акт учета перетока по сечению учета ФСК – энергосбытовая компания____региональная сетевая компания

 за 
[месяц]_____200_ года

	№

п/п
	Наимено-вание объектов учета

(ЛЭП, трансформатор)
	Напряжение,

кВ
	Номера счетчиков
	Направле-ние перетока
	Показания счетчиков
	Разность показаний счетчиков
	Коэф-фициент счетчиков
	Количество электро-энергии, учтенной счетчиками, кВт*ч
	Количество электро-энергии, приведен-ное к границам балансовой принадлеж-ности, кВт*ч
	Примечания (техноло-гические отметки)

	
	
	
	
	
	на ___ ч.

1 –го числа текущего месяца
	на ___ ч.

1 –го числа истекшего месяца
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	ШП-6, на ш. 110 кВ 

ПС Западная
	110
	089568
	прием
	10833,890
	10400,890
	433,000
	220000
	95260000,000
	95260000,000
	

	2.
	ШП-6, на ш. 110 кВ 

ПС Западная
	110
	078690
	отдача
	240,400
	240,400
	0,000
	220000
	0,000
	0,000
	

	3.
	Д-16 ПС Восточная
	220
	176985
	прием
	16514,60
	15380,10
	1134,50
	440000
	499180000,000
	499180000,000
	

	4.
	Д-16 ПС Восточная
	220
	195463
	отдача
	48,170
	48,170
	0,000
	440000
	0,000
	0,000
	

	5.
	Д-1 ГЭС 20
	220
	10572596
	прием (по отношению к сетям ФСК)
	207,897
	149,790
	58,107
	4400000
	255670800,000
	255670800,000
	

	6.
	Д-1 ГЭС 20
	220
	10572596
	отдача (по отношению к сетям ФСК)
	100,00


	100,00


	0,000
	4400000

	0,000
	0,000
	

	7.
	ВЛ-511 ГЭС 20
	500
	10765895
	прием (по отношению к сетям ФСК)
	147,992
	114,601
	33,391
	10000000
	333910000,000
	333910000,000
	

	8.
	ВЛ-511 ГЭС 20
	500
	10765895
	отдача (по отношению к сетям ФСК)
	15,589
	15,218
	0,371
	10000000
	3710000,000
	3710000,000
	

	9.
	Итого сальдо по сетям, принадлежащим ФСК на праве собственности (ФСК)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000
	

	10.
	Итого сальдо по сетям,  принадлежащим  ФСК на ином, предусмотренном ФЗ основании (МСК)
	
	
	
	
	
	
	
	
	-594440000,000
	

	11.
	Итого сальдо по элементам электрооборудования, входящим в сечение учета, и относящимся к отпуску с шин генерирующего объекта, для которых потребление на собственные и хозяйственные нужды, а также потери в станционной электросети, отнесены к суммарному потреблению  АО-энерго (ЭСК)*
	
	
	
	
	
	
	
	
	585870800,000
	

	12.
	Итого   по сечению 
	
	
	
	
	
	
	
	
	-8569200
	

	ОАО «ФСК ЕЭС»
	ОАО «____________»
	ОАО «____________»


Приложение 3

Методика выбора измерительных приборов  для коммерческого учета на оптовом рынке электроэнергии и порядок заполнения перечней средств измерений
1. Общая часть.

Настоящая Методика предназначена для выбора измерительных приборов, показания которых используются при определении величин учетных показателей на ОРЭ. Расположение и тип этих приборов являются предметами соглашения по упорядочению коммерческого учета между смежными участниками оборота электроэнергии и сетевыми компаниями. 
Границы балансовой принадлежности участников обращения электроэнергии и сетевых компаний находятся на сетевых элементах (СЭ) - воздушных и кабельных линиях электропередачи, ошиновке  распределительных устройств и др. Точки поставки товарной продукции, количество электроэнергии в которых за заданный промежуток времени служит основой для финансовых расчетов, за исключением специально оговоренных случаев совпадают с границами балансовой принадлежности.

 Количество электроэнергии за заданный промежуток времени, прошедшее через точку поставки, является учетным показателем. 

Если точка поставки находится на геометрическом (электрическом) удалении от места установки измерительного прибора, то величина учетного показателя определяется по показаниям измерительного прибора, скорректированным на величину потерь электроэнергии от точки установки прибора до точки поставки. Величина потерь, используемая при выборе измерительных приборов, определяется по алгоритму, согласованному смежными участниками оптового рынка (Участниками оптового рынка и ФСК) или МВИ.

На СЭ могут находиться несколько измерительных приборов, установленных как в распределительном устройстве одного субъекта, так и в распределительных устройствах обоих смежных субъектов. Это могут быть интервальные и (или) интегральные счетчики электрической энергии, датчики телеизмерений мощности (ДТИ), интегрирование «мгновенных» показаний которых в ОИК дает приращение энергии за заданный интервал времени. Каждый из счетчиков (или два счетчика на разных концах СЭ при учете потерь) может быть расчетным. Назначение счетчика (счетчиков) основным расчетным, резервным расчетным или контрольным является предметом соглашения между смежными субъектами. 

2. Критерии выбора источников информации

2.1. Критерии выбора источников информации  должны позволять в каждом конкретном случае однозначно определить алгоритм расчета учетного показателя в конкретной точке поставки между смежными субъектами. 

2.2. Выбор источников информации должен осуществляться в соответствии с порядком выбора ОИП, РИП и КИП, установленным в п.3.

3. Порядок выбора ОИП, РИП и КИП
В данном разделе под термином «счетчик», если иное не указано, понимается расчетный счетчик.

При выборе ОИП, РИП и КИП возможны следующие случаи.

3.1.На СЭ с одной стороны располагается интервальный счетчик, входящий в АИИС, с другой стороны – интервальный счетчик, не входящий в АИИС.

В качестве ОИП принимается интервальный счетчик, входящий в АИИС, в качестве РИП – интервальный счетчик, не входящий в АИИС. В качестве КИП принимаются остальные имеющиеся приборы.
3.2. На СЭ отсутствуют счетчики, входящие в систему АИИС и имеются два  интервальных счетчика электроэнергии.

В качестве ОИП принимается тот счетчик, который располагается ближе к границе балансовой принадлежности (точке поставки). В качестве РИП принимается другой счетчик. В качестве КИП принимаются остальные имеющиеся приборы. При равных условиях предпочтение устанавливается для счетчика, имеющего более высокий класса точности.

3.3. На СЭ отсутствуют счетчики, входящие в систему АИИС и имеются один  интервальный и один интегральный счетчики  электроэнергии и ДТИ со стороны интегрального счетчика.

В качестве ОИП принимается интервальный счетчик. В качестве РИП принимается интегральный счетчик и ДТИ. В качестве КИП принимаются остальные имеющиеся приборы. 

3.4. На СЭ отсутствуют интервальные счетчики электроэнергии и имеется по крайнер мере один интегральный счетчик электроэнергии.

3.4.1. На СЭ располагаются интегральные счетчики и ДТИ с обеих сторон СЭ.

В качестве ОИП принимаются интегральный счетчик и ДТИ, ближайшие к точке поставки, в  качестве РИП – счетчик и ДТИ на другой стороне. При равных условиях предпочтение устанавливается для счетчика (датчика), имеющего более высокий класса точности 

3.4.2. На СЭ с одной из сторон располагается интегральный счетчик, и имеются на этой и (или) другой стороне – ДТИ.

В качестве ОИП принимаются этот счетчик; при необходимости расчета профиля нагрузки  используется ДТИ на той же стороне.

В качестве РИП – ДТИ на той же стороне. 

Если счетчик и единственный ДТИ располагаются по разные стороны СЭ, то они принимаются в качестве ОИП.

3.5. При наличии АИИС у обоих смежных участников оптового рынка (Участника оптового рынка и ФСК) выбор ОИП в отношении одной и той же точки поставки (или, при необходимости, сечения между группами точек поставки) осуществляется смежными участниками оптового рынка (Участником оптового рынка и ФСК) самостоятельно. Выбор ОИП выполняется  в соответствии с договоренностью смежных участников оптового рынка (Участника оптового рынка и ФСК) или в соответствии с перечисленными в порядке снижения приоритета критериями:

· по возможности предоставления информации смежному субъекту по санкционированному запросу в автоматизированном режиме

· по минимальной погрешности измерительного комплекса (измерительных комплексов) АИИС, выполняющего (выполняющих) измерения  в отношении точки поставки (с учетом возможной погрешности расчета потерь от точки измерений до точки поставки);

· по минимальному значению коэффициента класса качества измерительного комплекса АИИС (или приведенного коэффициента класса качества АИИС в случае, если измерения в отношении точки поставки выполняются несколькими измерительными комплексами);

· по минимальной величине потерь электрической энергии от точки (точек) измерений до точки поставки (при номинальных токах и напряжениях);

· по минимальному значению приведенного коэффициента класса качества всех измерительных комплексов (включая измерительный комплекс предполагаемого основного ОИПа) в составе АИИС, используемых в отношении сечения между ГТП;

· по минимальному количеству измерительных комплексов (включая измерительный комплекс предполагаемого основного ОИПа) в составе АИИС, используемых в отношении сечения между ГТП.

Примечание - под приведенным коэффициентом класса качества понимается сумма произведений коэффициента класса качества ИИК на присоединенную мощность энергооборудования присоединения с ИИК  деленная на сумму присоединенных мощностей энергооборудования  группы присоединений с ИИК. При расчете приведенного коэффициента класса качества ИИК на ОВ исключаются.

3.6. При наличии АИИС у обоих смежных участников обоими смежными субъектами и условий п.3.5 смежные субъекты оформляют “Акт согласования алгоритма расчета величины  сальдо перетоков в сечении…” в соответствии с Приложением 5 к настоящему Приложению.

“Акт согласования алгоритма расчета величины  сальдо перетоков в сечении смежных участников оптового рынка” является правилом для расчета и формирования данных АИИС при условиях, оговоренных в п.4.11. настоящего Регламента.  При невозможности согласования “Акта согласования алгоритма расчета величины  сальдо перетоков в сечении…” смежными участниками оптового рынка  данные АИИС в качестве замещающей информации использованы быть не могут.
3.7. Согласованные по всем точкам поставки на границе балансовой принадлежности ОИП, РИП и КИП заносятся в таблицу (Таблица 1, приложение к настоящей методике), которая затем подписывается обоими смежными субъектами, согласуется с ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и предоставляется в НП “АТС”.
3.8. Данные о выборе ОИП, РИП и КИП по всем точкам поставки в составе ГТП генерации заносятся в таблицу (Таблица 2, приложение к настоящей методике), которая затем согласуется с ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и предоставляется в НП “АТС”.
4. Порядок заполнения таблицы «Источники информации для целей коммерческого учета» 

Форма таблицы «Перечень средств измерений для целей коммерческого учета по точкам поставки в сечении Субъект 1 – Субъект 2» приведена в приложении  к настоящей методике.

При этом:

в графе 2 таблицы – «Наименование присоединения (элементы электрооборудования, входящие в расчет сальдо перетоков)» - указывается диспетчерское наименование присоединения (элементов электрооборудования) на котором расположена точка поставки;

в графе 3 таблицы – «Начало (название граничного элемента)» - указывается диспетчерское наименование электроэнергетического объекта, принадлежащего Участнику оптового рынка электроэнергии (ФСК), заполняющего таблицу, к которому подходит присоединение, указанное в графе 2;

в графе 4 таблицы – «Конец (название граничного элемента)» - указывается диспетчерское наименование электроэнергетического объекта, принадлежащего соседнему  Участнику оптового рынка электроэнергии (ФСК), к которому подходит присоединение, указанное в графе 2;

в графе 5 таблицы – «Точка поставки (место расположения границы балансовой принадлежности)» - указывается наименование точки поставки и ее физическое место на присоединении в соответствии с «Актом разграничения балансовой принадлежности»;

в графах 6,10 таблицы – «Место установки расчетного счетчика; прием/отдача; кл. точности; признак включения в АСКУЭ» - указываются последовательно с разделением знаком «;» :

· диспетчерское наименование электроэнергетического объекта по графе 3 или 4, 

· диспетчерское наименование элемента сети, на котором  установлен счетчик, принятый в качестве ОИП  (расчетный счетчик);

· направление измеряемой энергии (прием; отдача; прием/отдача);

· тип и класс точности счетчика;

· признак включения счетчика в АСКУЭ;

в графах 7,11 таблицы – «Место установки контрольного счетчика; прием/отдача; кл. точности; признак включения в АСКУЭ» - указывается последовательно с разделением знаком «;» :

· диспетчерское наименование электроэнергетического объекта по графе 3 или 4, 

· диспетчерское наименование элемента сети, на котором  установлен счетчик, принятый в качестве РИП  или  КИП;

· диспетчерское наименование элемента сети, на котором установлен счетчик;

· направление измеряемой энергии (прием; отдача; прием/отдача);

· тип и класс точности счетчика;

· признак включения счетчика в АСКУЭ (АСКУЭ; не включен в АСКУЭ);

в графах 8, 12 таблицы – «Место установки преобразователя ТМ, по которому формируется ежедневный профиль нагрузки; признак наблюдаемости в ОДУ» - указываются последовательно с разделением знаком «;» :

· диспетчерское наименование электроэнергетического объекта по графе 3 или 4, 

· диспетчерское наименование элемента сети, на котором   установлен ДТИ, используемый в качестве ОИП;

· место установки преобразователя ТМ; 

· направление измеряемой энергии (прием; отдача; прием/отдача);

· тип и класс датчика мощности;

· признак наличия соответствующего телеизмерения в ОДУ (наименование ОДУ; не наблюдаем);

в графах 9, 13 таблицы – «Место установки преобразователя ТМ, по которому контролируется сальдо перетока; признак наблюдаемости в ОДУ» - указываются последовательно с разделением знаком «;» :

· диспетчерское наименование электроэнергетического объекта по графе 3 или 4;

· диспетчерское наименование элемента сети, на котором   установлен ДТИ, используемый в качестве РИП и КИП;

· признак наличия соответствующего телеизмерения в ОДУ (наименование ОДУ; не наблюдаем);

при этом графы 6 –9 таблицы – заполняются с учетом эксплуатационной принадлежности измерительных приборов Субъекту 1;

графы 10-13 –  с учетом эксплуатационной принадлежности измерительных приборов Субъекту 2;

в графе 14 таблицы – «Метод определения величины энергии с учетом вычисляемых добавок к показаниям счетчиков, если показания счетчиков корректируются» - приводится алгоритм приведения показаний приборов учета к значениям количества электроэнергии в точке поставки;

в графе 15 таблицы – «Сторона, вычисляющая добавки и предоставляющая отчетность по данному сечению поставки» - наименование Субъекта 1 или Субъекта 2;

в графе 16 таблицы – «Примечания» - приводятся необходимые разъяснения.

Пример заполнения таблицы приведен в приложении.

Таблица 1

Приложение к Методике выбора измерительных приборов 

для коммерческого учета на оптовом рынке электроэнергии

	Утверждаю
Генеральный директор
Субъекта 1
	Утверждаю
Генеральный директор
Субъекта 2


Перечень средств измерений для целей коммерческого учета по точкам поставки в сечении Субъект 1- Субъект 2
	№ п/п
	Наименование присоединения (элементы электро-оборудования, входящие в расчет сальдо перетоков)
	Начало (название 
граничного элемента)
	Конец (название 
граничного элемента)
	Точка поставки (место расположения границы балансо
вой  принадлежности)
	Точки приема-передачи электроэнергии и мощности Субъект 1
	Точки приема-передачи электроэнергии и мощности  Субъект 2
	Метод определения
	Сторона вычисл
	Примечания

	
	
	
	
	
	Место установки расчетного счетчика (основного измерительного прибора); прием/отдача; кл. точности; признак включения в АИИС(АСКУЭ);

	Место установки контрольного счетчика (резервного измерительного прибора); прием/отдача; кл. точности; признак включения в АИИС(АСКУЭ);

	Способ, по которому формируется ежедневный профиль нагрузки  (при отсутствии интервального счетчика);

	Источник, по которому  СО-ЦДУ   формирует сальдо перетоков; 
(преобразователь ТМ или Псевдо Измерения);

	Место установки расчетного счетчика (основного измерительного прибора); прием/отдача; кл. точности; признак включения в АИИС(АСКУЭ);

	Место установки контрольного счетчика (резервного измерительного прибора); прием/отдача; кл. точности; признак включения в АИИС(АСКУЭ);

	Способ, по которому формируется ежедневный профиль нагрузки  (при отсутствии интервального счетчика);

	Источник, по которому  СО-ЦДУ   формирует сальдо перетоков; 
(преобразователь ТМ или Псевдо Измерения);

	величины энергии с учетом вычисляемых добавок к показаниям счетчиков, если показания счетчиков корректируются
	яющая добавки и предоставляющая отчетность по данному сечению поставки
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 


Cогласовано:           ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»_____________                                                                                             НП «АТС»  ______________                                         
Перечень средств измерений для целей коммерческого учета по точкам поставки в сечении Субъект 1 - Субъект 2

(пример заполнения таблицы)

	№ п/п
	Наименование присоедин 
	Начало (название 
	Конец (название 
	Точка поставки 
	Точки приема-передачи электроэнергии и мощности
Субъект 1
	Точки приема-передачи электроэнергии и мощности
Субъект 2
	Метод определения
	Сторона вычисл
	Примечания

	
	ения (элементы электро-оборудования, входящие в расчет сальдо перетоков)
	граничного элемента) Субъект 1
	граничного элемента) Субъект 2
	(место расположения границы балансо вой  принадлежности)
	Место установки расчетного счетчика; прием/отдача; кл. точности; признак включения в АИИС(АСКУЭ);

	Место установки контрольного счетчика; прием/отдача; кл. точности; признак включения в АИИС(АСКУЭ);

	Способ, по которому формируется ежедневный профиль нагрузки  (при отсутствии интервального счетчика);

	Источник, по которому  СО-ЦДУ   формирует сальдо перетоков; 
(преобразователь ТМ или Псевдо Измерения)
	Место установки расчетного счетчика; прием/отдача; кл. точности; признак включения в АИИС(АСКУЭ);

	Место установки контрольного счетчика; прием/отдача; кл. точности; признак включения в АИИС(АСКУЭ);

	Способ, по которому формируется ежедневный профиль нагрузки  (при отсутствии интервального счетчика);

	Источник, по которому  СО-ЦДУ   формирует сальдо перетоков; 
(преобразователь ТМ или Псевдоизмерения) 

	величины энергии с учетом вычисляемых добавок к показаниям счетчиков, если показания счетчиков корректируются
	яющая добавки и предоставляющая отчетность по данному сечению поставки
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1. 
	ВЛ-220кВ Электроустановка1 – Электроустановка2
	Электроустановка1

Приемный портал отходящей ВЛ-220 кВ
	Электроустановка»
Приемный портал отходящей ВЛ-220 кВ
	Точка поставки №37 (Опора № 304)
	Электроустановка 1;

 ввод ВЛ 220кВ

Ромашка3;

Прием/отдача;

A1R-3-AL-С8-T/0,2;

АСКУЭ
	
	
	Электроустановка 1

 ввод ВЛ 220кВ

Ромашка3;

Прием/отдача;

Е850;


	
	Электроустановка 2;

 ввод ВЛ 220кВ

Лесная4;

Прием/отдача

А1R-4-AL-C8-T/0,2;

 Не включен в АСКУЭ 
	
	
	Показания расчетного счётчика не корректируется
	
	Контрольный счетчик используется в целях резервирования расчетного счетчика  -


Согласовано:      ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»_____________                                                                               НП «АТС» ________________________
Таблица 2

Приложение к Методике выбора измерительных приборов
   для коммерческого учета на оптовом рынке электроэнергии

 и порядку заполнения перечней средств измерений

	Утверждаю
	
	

	Генеральный директор
	
	


Перечень средств измерений для целей коммерческого учета по точкам поставки генерации электрической станции Поставщика*
	№ п/п
	Наименование объекта
	 Диспетчерское наименование единицы генерирующего оборудования 

Поставщика

(наименование точки поставки генерации)
	Точки поставки (передачи) электроэнергии и мощности
Поставщика
	Примечания

	
	
	
	Место установки счетчика; кл. точности; признак включения в АИИС(АСКУЭ)

	Способ, по которому формируется ежедневный профиль  генерации (при отсутствии интервального счетчика)

	Источник, по которому СО-ЦДУ формирует данные по генерации 
(преобразователь ТМ или Псевдоизмерения)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	
	
	
	
	
	
	


Согласовано: 

ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» _____________ 

НП «АТС» ______________  











Приложение 4

ПОРЯДОК И ФОРМАТ ПЕРЕДАЧИ В НП «АТС»

УЧАСТНИКАМИ ОПТОВОГО РЫНКА И ОАО «ФСК ЕЭС» ЭЛЕКТРОННЫХ  ДОКУМЕНТОВ  «АКТ ОБОРОТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ», «ИНТЕГРАЛЬНЫЙ АКТ УЧЕТА ПЕРЕТОКОВ »  И  ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОИЗВОДСТВЕ, ПОТРЕБЛЕНИИ И ПЕРЕТОКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Предмет и сфера действия Порядка

Предмет

Настоящий Порядок устанавливает правила и формат предоставления в АТС:

· Участниками оптового рынка и ФСК - электронного документа, содержащего информацию о фактических данных коммерческого учета производства, потребления и сальдо перетоков электроэнергии в сечении для проведения расчетов на ОРЭ (Акт оборота электроэнергии);

· филиалами ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»: ОДУ Урала, ОДУ Средней Волги, ОДУ Юга, ОДУ Центра, ОДУ Северо-Запада, ОДУ Сибири, ОДУ Востока (далее по тексту - ОДУ) - оперативной информации о производстве, потреблении и сальдо перетоков электроэнергии в сечении. 

Сфера действия

Положения настоящего Порядка  распространяются на:

1) Участников оптового рынка электроэнергии;
2) АТС; 

3) СО;

4) ФСК.

1. 
Порядок передачи в АТС Участниками оптового рынка, ФСК и ОДУ коммерческой и оперативной информации о производстве, потреблении и перетоках электроэнергии.

1.1. Подготовка к передаче  информации 

После получения доступа к торговой системе, но не менее чем за три рабочих дня до начала работы на ОРЭ Участники оптового рынка электроэнергии и сетевые компании  должны зарегистрироваться в  Департаменте сбора данных коммерческого учета  АТС. 

ОДУ осуществляет регистрацию не менее чем за три дня до начала передачи оперативной информации.
 Регистрация осуществляется предоставлением в Департамент сбора данных коммерческого учета  АТС  сведений по форме:
	Участник  ОРЭ/ОДУ
	Адрес электронной почты
	ФИО
	Должность, функциональные обязанности
	Телефон/факс
	Вид информации

	
	
	
	
	
	


В графе «Участник ОРЭ/ОДУ»  указывается наименование Участника с разбивкой по ГТП (в случае, если по разным ГТП информацию о фактических  данных  коммерческого учета производства, потребления и сальдо-перетоках электроэнергии для проведения расчетов на оптовом рынке (Акт оборота электроэнергии) предоставляют разные лица.

В графе «Адрес электронной почты» указывается адрес электронной почты, на который АТС должно высылать информацию.

В графе «Должность, функциональные обязанности» указывается следующие лица:

-  ответственный за организацию коммерческого учета электроэнергии;

-  ответственный за оформление и предоставление документов по коммерческому учету;

- ответственный за формирование и предоставление данных коммерческого учета в электронном виде;

- лицо, получившее доверенность на обмен информацией с АТС касающейся данных коммерческого учета.

В графе «Вид информации»   указывается тот вид информации, которые Департамент сбора данных коммерческого учета  АТС  в автоматическом режиме будет направлять по указанному адресу. 

Виды информации, формируемые Департаментом сбора данных коммерческого учета  АТС:

- рассылка кодов Участникам;

- рассылка ответов на входящий документ формата 51070;

- рассылка текстовых сообщений;

- рассылка транзитных потерь.

     Для ОДУ указывается:

- рассылка кодов реестра Участников для предоставления оперативной информации; 

- рассылка оперативных сводок о наличии оперативной информации от ОДУ в базе данных АТС.

Данные должны быть заверены подписью ответственного лица (Участника ОРЭ или ОДУ) с указанием даты подписания. Данные предоставляются  в Департамент сбора данных коммерческого учета  АТС в электронном виде (не сканированном) на адрес кураторов  и подтверждаются официальным письмом.

При изменении регистрационных данных, соответствующая информация должна быть сообщена в Департамент сбора данных коммерческого учета АТС на следующий день после даты изменения.

1.2. Учетно-расчетное время формирования данных коммерческого учета и оперативных данных

Формирование почасовых величин электроэнергии осуществляется по принципу единого учетно-расчетного времени: для ценовой зоны Европы и Урала, предусмотренной Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2003г. № 643 «О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода», принято московское время, а в случае принятия соответствующих изменений и дополнений к указанному Постановлению по времени, принятому для вновь вводимых ценовых зон.

1.3. Передача информации 

1.3.1. Передача оперативной информации о производстве, потреблении и сальдо перетоков электроэнергии на ОРЭ осуществляется ОДУ в соответствии с перечнем учетных показателей Участников оптового рынка и ФСК и их идентификаторов, предоставляемым АТС. 

1.3.2. АТС формирует список изменений к выше указанному перечню, вступающему в действие с 1-го числа месяца, в течение которого действуют изменения, с указанием исключаемых и добавляемых учетных показателей. Список изменений к указанному перечню, АТС передает на электронный адрес ответственного лица в ОДУ не позднее, чем за три календарных дня до начала  месяца, в течение которого действуют изменения.

1.3.3. При передаче в электронном виде ОДУ оперативных данных величина сальдо перетоков электроэнергии между смежными участниками оптового рынка (Участником оптового рынка и ФСК), входящими в разные зоны оперативного управления, указывается единожды. ОДУ, передающие почасовые величины сальдо перетоков электроэнергии между смежными участниками оптового рынка (Участником оптового рынка и ФСК), расположенными в разных зонах оперативного управления, назначаются СО.

1.3.4. Информация направляется Участниками оптового рынка, ФСК и ОДУ в АТС по электронной почте на адрес сервера АТС (cm@rosenergo.com – для передачи данных без использования электронно-цифровой подписи; cm-crypto@rosenergo.com – для передачи данных с использованием электронно-цифровой подписи).

1.3.5. Информация в виде электронного документа должна быть включена в почтовое сообщение как вложение.

1.3.6. Допускается упаковка электронного документа архиватором zip. В этом случае наименование упакованного файла должно совпадать с наименованием электронного документа, а расширение наименования должно быть zip.

1.3.7 Участники оптового рынка и ФСК предоставляют в АТС электронный документ (Акт оборота электроэнергии) не позднее окончания седьмых суток месяца, следующего за отчетным.

В случае необходимости проведения корректировки электронного документа (Акта оборота электроэнергии), уточняющие данные в электронном виде, должны быть предоставлены Участниками оптового рынка и ФСК в АТС не позднее окончания седьмых суток месяца, следующего за отчетным.

1.3.8. ОДУ предоставляют в АТС электронный документ, содержащий оперативную информацию о значениях учетных показателей Участниками оптового рынка и ФСК за отчетные сутки, до 12.00 московского времени рабочих суток, следующих за отчетными сутками.

В случае необходимости проведения корректировки оперативной информации, уточнённые данные в электронном виде должны быть предоставлены ОДУ в АТС сразу после получения ОДУ уточняющей информации, но не позднее окончания седьмых суток месяца, следующего за отчетным. 

1.3.9. По запросу ОДУ АТС предоставляет сводку об оперативной информации, хранящейся в  АТС. 

2. 
Описание формата электронного документа «Акт оборота электроэнергии» и оперативной информации.

2.1. Ссылки

В настоящем Порядке используется следующая ссылка:

· Расширяемый язык разметки (XML) 1.0 (вторая редакция) Рекомендация W3C от 6 октября 2000 года (Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition). W3C Recommendation 6 October 2000).

2.2. Общие положения

2.2.1. При передаче электронного документа  используется расширяемый язык разметки (XML) в соответствии со спецификацией Extensible Markup Language (XML) 1.0.

2.2.2. При декларации кодировки, являющейся частью декларации XML, используются названия и псевдонимы русскоязычных наборов символов, зарегистрированных в Internet Assigned Numbers Authority. Например: “windows-1251”, “cp866”.

2.2.3 Описание структуры входящего документа (формат 51070):

2.2.3.1. Описание корневого элемента <package>:

В электронном документе допускается наличие только одного корневого элемента <package>.

Значение атрибута class корневого элемента <package> содержит данные о типе присылаемой информации. Значение атрибута class должно быть равно 51070.

Значение атрибута version корневого элемента <package> содержит данные о версии формата. Значение атрибута version должно быть равно 1. 

Значением атрибута sender корневого элемента <package> является идентификационный номер налогоплательщика Участника оптового рынка, ФСК или ОДУ, предоставляющих информацию. 

Значением атрибута kpokod корневого элемента <package> является код филиала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», предоставляющего информацию в соответствии со следующим перечнем:

Филиал ОАО “СО-ЦДУ ЕЭС” ОДУ Урала – 330070;

Филиал ОАО “СО-ЦДУ ЕЭС” ОДУ Средней Волги – 750070;

Филиал ОАО “СО-ЦДУ ЕЭС” ОДУ Юга – 320070;

Филиал ОАО “СО-ЦДУ ЕЭС” ОДУ Центра – 310070;

Филиал ОАО “СО-ЦДУ ЕЭС” ОДУ Северо-Запада – 340070;

Филиал ОАО “СО-ЦДУ ЕЭС” ОДУ Сибири – 350070;

Филиал ОАО “СО-ЦДУ ЕЭС” ОДУ  Востока- 360070.

Значением атрибута created корневого элемента <package> является дата и время создания электронного документа. Дата и время создания электронного документа предоставляется в формате “ГГГГММДДччммссGMT+SDL”, где: ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды, GMT+S – сдвиг времени относительно времени по Гринвичу, DL – знак обозначающий, что указанное время является летним. 

Например, created=”20030901114534GMT+4DL” обозначает, что электронный документ создан 1 сентября 2003 года в 11 часов 45 минут 34 секунды по летнему времени, отличающегося от времени по Гринвичу на 4 часа или от московского времени - на 1 час. 

Если используется московское время, то “GMT+3” можно не указывать. Если используется любое иное время, то “GMT+S” (сдвиг времени относительно времени по Гринвичу) указывать обязательно.

Если время зимнее, то знак DL не указывается. Если время летнее, то указание знака DL является обязательным. 

Использование пробелов внутри формата указания времени не допускается.

Значение атрибута id корневого элемента <package> содержит уникальный идентификатор электронного документа (globally unique identifier (GUID)).

Потомком корневого элемента <package> являются элементы <group>, <adjacent>.

2.2.3.2. Описание элемента <group>:

Элемент <group> содержит информацию о фактических объемах производства и потребления электроэнергии Участника оптового рынка в соответствии с учетными показателями.
Значение атрибута code элемента <group> содержит данные об идентификаторе учетного показателя Участника оптового рынка, по которому предоставляется информация.

В электронном документе допускается наличие нескольких элементов <group>. Потомком элемента <group> является элемент <flow>.

2.2.3.3. Описание элемента <adjacent>:

Элемент <adjacent> содержит информацию о фактических объемах сальдо перетоков электроэнергии между смежными участниками оптового рынка (Участником оптового рынка и ФСК).
Значение атрибута code-from элемента <adjacent> содержит данные об идентификаторе Участника оптового рынка (ФСК), поставляющего электроэнергию смежному субъекту. 

Значение атрибута code-to элемента <adjacent> содержит данные об идентификаторе Участника оптового рынка (ФСК), принимающего электроэнергию от смежного субъекта.

Например, если СУБЪЕКТ1 (PXXXXXXX) поставляет в сети СУБЪЕКТА2 (PYYYYYYY) 400 000 кВт*ч, то эту информацию можно предоставить следующим образом:

<adjacent code-from="PXXXXXXX" code-to="PYYYYYYY">

<flow begin="200309010000" end="200309010100" power="400000"/>

</adjacent>

или
<adjacent code-from="PYYYYYYY" code-to="PXXXXXXX">

<flow begin="200309010000" end="200309010100" power="-400000"/>

</adjacent>

В электронном документе допускается наличие нескольких элементов <adjacent>. Потомком элемента <adjacent> является элемент <flow>.

2.2.3.4. Описание элемента <flow>

Значениями атрибутов begin и end являются дата и время начала и конца измерения соответственно. Дата и время предоставляется в формате “ГГГГММДДччммGMT+SDL”, где: ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, GMT+S – сдвиг времени относительно времени по Гринвичу, DL – знак обозначающий, что указанное время является летним. 

Значением атрибута power является информация о количестве электроэнергии. 

Количество электроэнергии предоставляется в кВт*ч и должно быть целым числом.

2.2.4. Пример электронного документа представлен в п.2.3 настоящего Порядка. 

Декларация разметки указана в п.2.4 настоящего Порядка.

2.2.5. Имя файла, содержащего электронный документ, должно составляться в формате: 

“d51070ИННГГГГММДДччммсс”, где

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика Участника оптового рынка, ФСК или ОДУ, предоставляющего информацию, 

“ГГГГММДДччммсс” – дата и время создания документа, 

ГГГГ – год,

ММ – порядковый номер месяца, 

ДД – день, 

чч – час, 

мм – минуты, 

сс – секунды. 

Расширение файла должно быть xml.

 2.3. Пример электронного документа

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<package class="51070" version="1" sender="7712345678" created="20030902124534GMT+4DL" kpokod="123456" id="BFCEF422B07148F3A63A11D65B9AFD52">

  <group code="GYYYYYYY">

   <flow begin="200309010000GMT+4DL" end="200309010100GMT+4DL" power="450000"/>

   <flow begin="200309010100GMT+4DL" end="200309010200GMT+4DL" power="447864"/>

   <flow begin="200309010200GMT+4DL" end="200309010300GMT+4DL" power="452344"/>

   <flow begin="200309010300GMT+4DL" end="200309010400GMT+4DL" power="458655"/>

   <flow begin="200309010400GMT+4DL" end="200309010500GMT+4DL" power="459654"/>

   <flow begin="200309010500GMT+4DL" end="200309010600GMT+4DL" power="457447"/>

   <flow begin="200309010600GMT+4DL" end="200309010700GMT+4DL" power="456789"/>

  </group>

  <group code="PYYYYYYY">

   <flow begin="200309010000GMT+4DL" end="200309010100GMT+4DL" power="150000"/>

   <flow begin="200309010100GMT+4DL" end="200309010200GMT+4DL" power="147864"/>

   <flow begin="200309010200GMT+4DL" end="200309010300GMT+4DL" power="152344"/>

   <flow begin="200309010300GMT+4DL" end="200309010400GMT+4DL" power="158655"/>

   <flow begin="200309010400GMT+4DL" end="200309010500GMT+4DL" power="159654"/>

   <flow begin="200309010500GMT+4DL" end="200309010600GMT+4DL" power="157447"/>

   <flow begin="200309010600GMT+4DL" end="200309010700GMT+4DL" power="156789"/>

  </group>

        <!-- ................................................. -->    

  <adjacent code-from="PYYYYYYY" code-to="PXXXXXXX">

   <flow begin="200309010000GMT+4DL" end="200309010100GMT+4DL" power="50000"/>

   <flow begin="200309010100GMT+4DL" end="200309010200GMT+4DL" power="47864"/>

   <flow begin="200309010200GMT+4DL" end="200309010300GMT+4DL" power="52344"/>

   <flow begin="200309010300GMT+4DL" end="200309010400GMT+4DL" power="58655"/>

   <flow begin="200309010400GMT+4DL" end="200309010500GMT+4DL" power="59654"/>

   <flow begin="200309010500GMT+4DL" end="200309010600GMT+4DL" power="57447"/>

   <flow begin="200309010600GMT+4DL" end="200309010700GMT+4DL" power="56789"/>

        <!-- ................................................. -->    

  </adjacent>

</package>

2.4. Декларация разметки
<!ELEMENT package (group*,adjacent ) >

   <!ATTLIST package class CDATA #REQUIRED>

   <!ATTLIST package version CDATA #IMPLIED>

   <!ATTLIST package sender CDATA #REQUIRED>

   <!ATTLIST package kpokod CDATA #IMPLIED>

   <!ATTLIST package created CDATA #REQUIRED>

   <!ATTLIST package id CDATA #IMPLIED>

<!ELEMENT group (flow*) >

   <!ATTLIST group code CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT adjacent (flow*) >

   <!ATTLIST adjacent code-from CDATA #REQUIRED>

   <!ATTLIST adjacent code-to CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT flow EMPTY>

   <!ATTLIST flow begin CDATA #REQUIRED>

   <!ATTLIST flow end CDATA #REQUIRED>

   <!ATTLIST flow power CDATA #REQUIRED>

3. 
Описание формата электронного документа «Интегральный Акт учета перетоков».

3.1. Общие положения

3.1.1. При передаче электронного документа  используется расширяемый язык разметки (XML) в соответствии со спецификацией Extensible Markup Language (XML) 1.0.

3.1.2. При декларации кодировки, являющейся частью декларации XML, необходимо использовать русскоязычную "windows-1251".

3.1.3 Описание структуры входящего документа (формат 50080):

3.1.3.1. Описание корневого элемента <message>:

В электронном документе допускается наличие только одного корневого элемента <message>.

Значение атрибута class корневого элемента <message> содержит данные о типе присылаемой информации. Значение атрибута class должно быть равно 50080.

Значение атрибута version корневого элемента < message > содержит данные о версии формата. Значение атрибута version должно быть равно 1. 

Значением атрибута sender корневого элемента < message > является ИНН организации, предоставляющей информацию.

Значением атрибута kpokod корневого элемента <message> является код КПО организации, предоставляющей информацию.

Значением атрибута created корневого элемента < message > является дата и время создания электронного документа. Дата и время создания электронного документа предоставляется в формате “ГГГГММДДччммссGMT+SDL”, где: ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды, GMT+S – сдвиг времени относительно времени по Гринвичу, DL – знак обозначающий, что указанное время является летним (может отсутствовать если время создания документа является зимним). 

Например, created=”20060901114534GMT+4DL” обозначает, что электронный документ создан 1 сентября 2006 года в 11 часов 45 минут 34 секунды по летнему времени, отличающегося от времени по Гринвичу на 4 часа или от московского времени - на 1 час. 

Использование пробелов внутри формата указания времени не допускается.

Значение атрибута id корневого элемента < message > содержит уникальный идентификатор электронного документа (globally unique identifier (GUID)).

Потомками корневого элемента <message> являются элементы <adjacent>.

3.1.3.2. Описание элемента <adjacent>:

Элемент <adjacent> содержит информацию о суммарных отчетных данных коммерческого учета электроэнергии, отраженных  в интегральном Акте учета перетоков по сечению учета, и представленных в сальдированном виде раздельно:

- по сетям, принадлежащих ФСК на праве собственности в сети РСК и розничных потребителей, в отношении которых АО-энерго (ЭСК) осуществляет деятельность на ОРЭ;

- по сетям, принадлежащих ФСК на ином предусмотренном федеральными законами основании; в сети РСК и розничных потребителей, в отношении которых АО-энерго (ЭСК) осуществляет деятельность на ОРЭ;

- по элементам электрооборудования, входящим в сечение учета, и относящимся к отпуску с шин генерирующего объекта, для которых потребление на собственные и хозяйственные нужды, а также потери в станционной электросети, отнесены к суммарному потреблению  АО-энерго (ЭСК).
Значение атрибута code-from элемента <adjacent> содержит данные об идентификаторе Участника оптового рынка (ФСК), поставляющего электроэнергию смежному субъекту.

Значение атрибута code-to элемента <adjacent> содержит данные об идентификаторе Участника оптового рынка (ФСК), принимающего электроэнергию от смежного субъекта.

Например, если СУБЪЕКТ1 (PXXXXXXX) поставляет в сети СУБЪЕКТА2 (FYYYYYYY) 400 000 кВт*ч, то эту информацию можно предоставить следующим образом:

<adjacent code-from="PXXXXXXX" code-to="FYYYYYYY">

<flow month="200609">

<power220>400000</power220>

<power330>400000</power330>

<powerGN>400000</powerGN>

</flow>

</adjacent>

или
<adjacent code-from="FYYYYYYY" code-to="PXXXXXXX">

<flow month="200609">

<power220>-400000</power220>

<power330>-400000</power330>

<powerGN>-400000</powerGN>

</flow>

</adjacent>
В электронном документе допускается наличие только одного элемента <adjacent>. Потомком элемента <adjacent> является один элемент <flow>.

3.1.3.3. Описание элемента <flow>

Значением атрибута month элемента <flow> является месяц за который передаются значения. Формат записи - "ГГГГММ", где: ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца (начиная с 01 - январь). 

Потомками элемента  <flow> являются элементы <power220>, <power330>, <powerGN>. 

Элемент <power330> содержит информацию о фактических суммарных объемах отпуска из сети, принадлежащей  ФСК на праве собственности, в сети РСК и розничных потребителей, в отношении которых АО-энерго (ЭСК) осуществляет деятельность на ОРЭ. 

Элемент <power220> содержит информацию о фактических суммарных объемах отпуска из сети, принадлежащих ФСК на ином предусмотренном федеральными законами основании, в сети РСК и розничных потребителей, в отношении которых АО-энерго (ЭСК) осуществляет деятельность на ОРЭ. 
Элемент  <powerGN> содержит информацию о сальдированной величине электроэнергии по элементам электрооборудования, входящим в сечение учета, и относящимся к отпуску с шин генерирующего объекта, для которых потребление на собственные и хозяйственные нужды, а также потери в станционной электросети, отнесены к суммарному потреблению  АО-энерго (ЭСК).

Элемент <powerGN> не указывается в случае, если в состав сечения учета не входят элементы электрооборудования, относящиеся к отпуску с шин электрических станций, выдающих электроэнергию в сети ФСК (МСК). 
Количество электроэнергии предоставляется в кВт*ч и должно быть целым числом.

3.1.4. Пример электронного документа представлен в п. 3.2 настоящего Порядка. 

Декларация разметки указана в п. 3.3 настоящего Порядка.

3.1.5. Имя файла, содержащего электронный документ, должно составляться в формате: 

“d50080ИННГГГГММДДччммсс”, где

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика Участника оптового рынка, ФСК или ОДУ, предоставляющего информацию (аналогичный атрибуту sender)
“ГГГГММДДччммсс” – дата и время создания документа, 

ГГГГ – год,

ММ – порядковый номер месяца, 

ДД – день, 

чч – час, 

мм – минуты, 

сс – секунды. 

Расширение файла должно быть xml.

3.2. Пример электронного документа

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<message class="50080" version="1" sender=”0123456789” krokod=”123456” created="20060902124534GMT+4DL" id="BFCEF422B07148F3A63A11D65B9AFD52">

  <adjacent code-from="FYYYYYYY" code-to="PXXXXXXX">

   <flow month="200501">

<power220>50000</power220>


<power330>47864</power330>


<powerGN>20000</powerGN>

   </flow>

  </adjacent>

</message>

3.3. Декларация разметки

<!ELEMENT message (adjacent* ) >


   <!ATTLIST message class CDATA #REQUIRED>


   <!ATTLIST message version CDATA #IMPLIED>


   <!ATTLIST message sender-id CDATA #REQUIRED>

                <!ATTLIST message kpokod CDATA #IMPLIED>


   <!ATTLIST message created CDATA #REQUIRED>


   <!ATTLIST message id CDATA #IMPLIED>


<!ELEMENT adjacent (flow) >


   <!ATTLIST adjacent code-from CDATA #REQUIRED>


   <!ATTLIST adjacent code-to CDATA #REQUIRED>


<!ELEMENT flow (power220?, power330?, powerGN?)>


   <!ATTLIST flow month CDATA #REQUIRED>

             <!ELEMENT power220 (#PCDATA)>


<!ELEMENT power330 (#PCDATA)>


<!ELEMENT powerGN (#PCDATA)>

 Приложение 5

Акт согласования алгоритма расчета величины  сальдо перетоков 

в сечении между ГТП потребления
Общие положения

Акт является основанием для применения в АИИС установленных в настоящем документе алгоритмов расчета значения почасового сальдо перетоков в сечении между ГТП потребления.

«Акт согласования алгоритма расчета учетных показателей” составляется в отношении одного целого сечения  между ГТП потребления двух смежных участников оптового рынка или между ГТП потребления одного Участника оптового рынка (внутреннего сечения).

При оформлении алгоритмов учитываются следующие правила:

1) Результаты измерений в точке измерений на получасовых интервалах в направлениях “прием” и “отдача” рассматриваются как целые положительные числа.

2) Понятия “прием” и “отдача” применяются как:

·  “прием”– поток электроэнергии от сечения в сторону Участника оптового рынка 1,

·  “отдача” – поток электроэнергии от Участника оптового рынка 1 в сторону сечения.

3) Направления “прием” и “отдача” в точке измерений на обходном выключателе понимается соответственно направлению “прием” и “отдача” точки измерений, взамен которой в настоящий момент используется обходной выключатель.

4) Величина потерь на получасовом интервале рассматривается как целое положительное число. Величины потерь, в общем случае, указываются для элементов сети с учетом перетоков электроэнергии в направлениях “прием” и “отдача”.

5) Почасовое значение сальдо перетоков в точке поставки рассчитывается на основе сложения двух получасовых салдо перетоков в точке поставки в течении часа.

6) Получасовое сальдо перетоков в точке поставки рассчитывается, в общем случае, с учетом получасовых потерь электрической энергии в сетевых элементах  от точки (точек) измерений  до точки поставки. При этом промежуточный расчет потерь в кВт*ч выполняется с точностью не менее 2-х знаков после запятой. Результат расчет потерь округляется в соответствии с МВИ или СТ СЭВ 543-77.В случае невозможности задания однозначного алгоритма для определения значения в точке поставки допускается задание алгоритма для определения значения в совокупности точек поставки в составе сечения между ГТП. 

7) Почасовое сальдо перетоков в сечении между ГТП потребления рассчитывается как сумма почасовых сальдо перетоков в точках поставки, входящих в сечение между ГТП потребления.

8) При наличии замещающих методов, реализуемых средствами АИИС, допускается указание в Акте таких методов. Последовательность указания методов означает порядок применения метода в порядке снижения приоритета. В случае отсутствия методики выполнения измерений (далее – МВИ) или соответствующих разделов МВИ замещающие методы применяются  по условиям  отсутствия данных или статуса “коммерческая информация” хотя бы для одной получасовки в часе хотя бы одному из ИК, используемых в соответствующем методе. Наименование метода является уникально идентифицируемой в пределах одной точки поставки последовательностью. Алгоритмы расчетов в отношении одной и той же точки поставки, установленные для различных схем электропитания, оформляются аналогично замещающим методам.

Примечания – методы замещения, применяемые системным оператором, в Акт не включаются.

9) Переводные коэффициенты, связанные с масштабами величин (например - перевод Вт*ч в кВт*ч) в формулах не приводятся, но должны учитываться в расчетах).

Алгоритмы расчета разрабатываются и оформляются на основе:

1) “Акта о соответствии системы коммерческого учета  техническим требованиям Договора о присоединении к торговой системе и присвоении коэффициента класса качества”;

2) однолинейных электрических схем энергообъектов;

3) вариантов схем электроснабжения (электропитания) в нормальных, ремонтных и аварийных режимах;

4) Актов согласования ГТП;

5) спецификаций к однолинейным электрическим схемам;

6) перечня кодов, установленных АТС для объектов, точек поставки, точек измерений и измерительных каналов;

7) действующих в отношении средств измерений (средств измерений, АИИС в целом) МВИ;

8) “Перечня средств измерений в сечении…”;

9) Актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

10) технических характеристик линий электропередач и иных объектов электросетевого хозяйства;

11) методической и нормативно-справочной информации по расчету потерь в средствах измерений электрической энергии;

12) методической и нормативно-справочной информации по расчету потерь электрической энергии в элементах электрической сети;

13) технических возможностей АИИС по расчету потерь и величины сальдо перетоков в сечении с учетом:

· возможности реализации расчетов для различных вариантов схем электроснабжения;

· возможности анализа достоверности исходных данных и реализации расчетов по замещающим методам.

14) технических возможностей АИИС по предоставлению  результатов расчетов сальдо перетоков  в соответствии с Приложением___ к «Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка».

Оформление алгоритмов расчета учетных показателей выполняется в ниже установленном порядке и форме.

Порядок оформления «Акта согласования алгоритма расчета величины  сальдо перетоков 

в сечении между ГТП потребления”

Участник оптового рынка 1 заполняет форму таблицы «Акта согласования алгоритма расчета величины сальдо перетоков в сечении смежных участников оптового рынка» на основании утвержденной методики выполнения измерений или согласованной со смежным субъектом методики расчета потерь.

Участник оптового рынка 1 направляет заполненную таблицу «Акта согласования алгоритма расчета величины  сальдо перетоков в сечении смежных участников оптового рынка» на утверждение смежному участнику оптового рынка  2 в 3-х экземплярах на бумажном носителе.

Участник оптового рынка 2 в течение 10 рабочих дней от даты получения обязан утвердить данный Акт или представить аргументированные возражения.

Возражения, в обязательном порядке, должны содержать:

- ссылку на точку поставки, по которой имеются возражения;

- предлагаемый вариант изменения в таблице с указанием типа метода, места установки прибора и номера столбца;

- ссылку на пункт документа на основании, которого вносится изменение.

Участник оптового рынка 1 направляет 3 экземпляра оформленного Акта в АТС. АТС  в течение 15 рабочих дней от даты получения обязан согласовать данный Акт или представить аргументированные возражения.

Возражения, в обязательном порядке, должны содержать:

- ссылку на точку поставки, по которой имеются возражения;

- предлагаемый вариант изменения в таблице с указанием типа метода, места установки прибора и номера столбца;

- ссылку на пункт документа на основании, которого вносится изменение.

Порядок заполнения таблицы «Акт согласования алгоритма расчета величины сальдо перетоков в сечении между ГТП потребления”

Графы формы Акта заполняются как:

· в графе 2 таблицы – указывается точка поставки на оптовом рынке в соответствии со спецификацией к однолинейной схеме; код ГТП 1 – код ГТП2 и код точки поставки;
· в графе 3 таблицы –указывается наименование присоединения в соответствии с Таблицей 1 Приложение к Методике выбора измерительных приборов  для коммерческого учета на оптовом рынке электроэнергии и порядок заполнения перечней средств измерений;

· в графах 4 и 5  таблицы указываются начало и конец граничного элемента соответствии с Таблицей 1 Приложения к Методике выбора измерительных приборов  для коммерческого учета на оптовом рынке электроэнергии и порядок заполнения перечней средств измерений;

· в графах 6 и 9 таблицы указывается место установки измерительного прибора (счетчика), показания которого используются для измерений в направлении “отдача” и “прием” соответственно. Наименование места заполняется в соответствии с Таблицей 1 Приложения к Методике выбора измерительных приборов  для коммерческого учета на оптовом рынке электроэнергии и порядок заполнения перечней средств измерений;

· в графах 7 и 10 таблицы указывается код точки измерений, установленный АТС. 

· в графах 8,11 и 13 таблицы указывается условное мнемоническое обозначение для использования в формулах расчета потерь и итоговом алгоритме. Мнемоническое обозначение выбирается Участником оптового рынка исходя из удобства представления формул;

· в графе 12 указывается наименование документа-основания для расчета потерь в сетевом элементе (элементах);

· в графе 14 указывается формула или ссылка на формулу по расчету потерь или указание на пункт(пункты) документа, содержащего алгоритм расчета потерь.

Примечания

В отношении счетчиков для обходного или шиносоединительного/ междусекционного выключателя, используемого в качестве обходного выключателя (далее по тексту - ОВ), при заполнении указных граф необходимо исходить из следующих правил:

· ИК счетчика для ОВ указывается в Акте отдельной строкой для всех присоединений (в сечении), которые этот счетчик может “дополнять” или “заменять”. При полном повторении описания счетчика для ОВ допускается использовать сноску (в пределах описания метода);

· ИК для ОВ не указывается ни в одной из формул явным образом;

· результаты измерений ИК счетчика для ОВ складываются раздельно для направлений “отдача активной электроэнергии”,“прием активной электроэнергии”,“отдача реактивной электроэнергии”,“прием реактивной электроэнергии” с результатами измерений соответствующих ИК “базового” счетчика при работе конкретного присоединения через ОВ, считая, что в течение получасового интервала счетчик для ОВ не “заменяет (дополняет)” более одного “базового” счетчика. Отнесение результатов измерений в ИК для ОВ к “базовому” счетчику должно выполняться в соответствии с Приложением 11.1.1 к Договору о присоединении к торговой системы.

В случае оформления Акта в отношении внутреннего сечения согласование с Участником оптового рынка 2 не производится.

«Утверждаю»



                                                                                                       «Утверждаю» 




Единоличный исполнительный орган








Единоличный исполнительный орган

Наименование Участника оптового рынка (Участник оптового рынка 1)
Наименование Участника оптового рынка (Участник оптового рынка 2)


Акт согласования алгоритма расчета величины  сальдо перетоков в сечении между ГТП
ГТП1 - ГТП2

(Участник оптового рынка 1- Участник оптового рынка 2)

	№ п/п
	Точка поставки (место 

Расположения

границы

балансовой

принадлежности) /

код ГТП Участника оптового рынка – код ГТП смежного Участника оптового рынка /код точки поставки
	Наименование присоединения

 (элементы электро-оборудования, входящие в расчет сальдо перетоков)


	Начало 

(название 

граничного  элемента)

Участник 1
	Конец

(название 
граничного элемента) 

Участник 2
	Точки

измерений
	Алгоритм расчета потерь

	
	
	
	
	
	Отдача
	Прием
	Основание
	Мнемо-

ника
	Формула

	
	
	
	
	
	Место установки
	Код

АТС
	Мнемо-ника
	Место установки
	Код

АТС
	Мнемо-ника
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Точка поставки №37 (Опора № 304) /

PBELGORE - PBELKMPO

/

123456789.12340
	ВЛ-220кВ Электроустановка1 – Электроустановка2
	Электроустановка1

Приемный портал отходящей ВЛ-220 кВ
	Электроустановка2

Приемный портал отходящей ВЛ-220 кВ
	

	2. 
	
	
	
	
	Основной метод

	3. 
	
	
	
	
	Электроустановка1;

 ввод ВЛ 220кВ

Ромашка3;

Прием/отдача;

A1R-3-AL-С8-T/0,2;

АСКУЭ
	123456789/

12340/

00
	W10
	-“-
	123456789/

12345/

01
	W11
	МВИ №1 от 12.01.2000

П. 4.1
	dW1
	dW1=(W10+W11)*0.012



	4. 
	
	
	
	
	Электроустановка2;

 ввод ВЛ 220кВ

Ромашка4;

Прием/отдача;

A1R-3-AL-С8-T/0,2;

АСКУЭ
	123456789/

12341/

00
	W20
	-“-
	123456789/

12341/

01
	W21
	МВИ №1 от 12.01.2000

П. 4.2
	dW2
	dW2=(W20+W21)*0.010


	5. 
	
	
	
	
	Алгоритм расчета

	6. 
	
	
	
	
	E=W10-W11+W20-W21+dW1+dW2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Замещающий метод №1

	
	
	
	
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	Ввод 35 кВ №4

Тр-р Т1

РУ -17 п/cт Южная

ТРДЦН 6300-220

 сторона низкого напряжения;

Прием;

A1R-3-AL-С8-T/0,2;

АСКУЭ
	987654321/

04321/

00
	W40
	-“-
	
	
	МВИ №1 от 12.01.2000

П. 4.4
	dW1
	dW3=82+1,56*(300/63000)*(W40*W40)*

	
	
	
	
	
	Электроустановка77;

 ввод ВЛ 220кВ

Роза;

Прием/отдача;

A1R-3-AL-С8-T/0,2;

АСКУЭ
	123456321/

12341/

00
	W50
	-“-
	123456321/

12341/

01
	W51
	
	
	dW4=(W50+W51)*0.15

	
	
	
	
	
	Алгоритм расчета

	
	
	
	
	
	E=W40+W50-W51+dW3+dW4

	Итого 2 метода


Cогласовано:                       НП «АТС»  ______________                                   
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